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Este trabajo parte de la necesidad de generar aplicaciones en el área de control 
que permitan un mayor desarrollo a nivel académico y productivo, la generación 
de soluciones es tal vez la más importante razón de ser de la ingeniería y en un 
postgrado aún más, ya que los conocimientos se profundizan y las bases 
conceptuales se hacen más fuertes. 
 
Buscando estas soluciones se llega al conocimiento de la neumática como una 
rama importante dentro del área de la automatización y del control que permite 
manejar procesos con buenos niveles de precisión y fuerza. Pero se advierten 
algunas falencias como son la falta de controles más robustos y el poco uso a 
nivel de la Universidad Tecnológica de Pereira de la neumática proporcional, por 
estas razones se llega entonces a la idea inicial del proyecto para diseñar el 
sistema de control de un cilindro de doble efecto que sea autosintonizable, lo cual 
se realizó utilizando las herramientas tecnológicas que se tenían a mano y que 
dieran lugar a un desarrollo asentado en la realidad. 
 
Inicialmente se buscaron fuentes de conocimiento sobre los principios básicos del 
control clásico y adaptativo, así como de la neumática proporcional y el uso de los 
autómatas programables. Estos tres componentes se constituyen en las bases del 
proyecto. Para el desarrollo del proyecto se utilizaron los elementos con que se 
contaban en el laboratorio de control de la Escuela de Tecnología Eléctrica de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
En la segunda etapa del proyecto se buscó el modelo matemático de los 
componentes del sistema, como son válvula, cilindro y sensor, e igualmente se 
desarrolló una identificación de los parámetros de funcionamiento del sistema de 
tal forma que se pudiera tener el punto inicial para el diseño del sistema de control. 
 
Posteriormente con el modelo obtenido, comienza el proceso de diseño 
controlador que permita modificar el comportamiento del sistema para obtener el 
comportamiento deseado, en esta etapa del proceso se utilizan métodos 
experimentales para obtener una sintonización del controlador y también se 




La última etapa del desarrollo del proyecto tiene que ver con la implementación 
física del mismo para lo cual se utiliza un autómata programable SIEMENS        
S7-1200, en este punto del desarrollo se genera la estructura de control y el 
sistema SCADA que permita una monitorización del sistema. 
 
Finalmente se evalúo el sistema con lo cual se logró obtener una respuesta 
satisfactoria del sistema que se diseñó, concluyendo así el proyecto con un 
sistema controlado que permite obtener la posición deseada del cilindro utilizado y 
la posibilidad de autosintonizarse el controlador por medio de las herramientas 
























“El diseño establece y define soluciones con estructuras pertinentes para 
problemas no resueltos, o define nuevas soluciones a problemas que han sido 
resueltos de una forma diferente” (Dieter, 2011)[8]. El presente proyecto de grado 
presenta el diseño de un sistema de control de posición de un cilindro neumático 
de doble efecto, el cual tenga la posibilidad de ser autosintonizable, de tal forma 
que los cambios en los parámetros del sistema no afecten su funcionamiento. El 
proyecto se realizó buscando generar opciones más robustas en cuanto al control 
y pretende ser punto de partida para investigaciones posteriores donde se 
involucre este tipo de sistemas dentro de procesos productivos automatizados que 
puedan impactar distintos sectores sociales.  
 
En el proyecto se utilizaron los conocimientos adquiridos en el transcurso de la 
maestría, en especial los relacionados con control y neumática, para desarrollar 
una aplicación de los mismos. Para tal fin fue necesario realizar una revisión 
bibliográfica inicial donde se pudieron aclarar conceptos importantes para el 
desarrollo del mismo, donde se tuvieron en cuenta proyectos desarrollados en el 
área dentro y fuera de la Universidad Tecnológica de Pereira, como los 
adelantados por Bacca, Burbano y Hoyos (2003) [5] o el adelantado por Fuentes 
(2009) [17]. Igualmente se tomaron en cuenta las posibilidades tecnológicas con 
que se contaban en la Universidad y que fueran utilizadas también en los sectores 
productivos como son los autómatas programables. 
 
El proyecto se puede descomponer en cuatro fases importantes a saber: 
recolección y organización de la información, modelado e identificación del 
sistema a controlar, diseño del sistema de control e implementación del mismo. 
Estas fases se describen detalladamente en cada uno de los capítulos del 
documento. Como punto final del proyecto se logró la implementación del 









1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La aparición de nuevas tecnologías y la necesidad de procesos cada vez más 
precisos requieren de la apropiación de las primeras con el fin de ser utilizada en 
los nuevos procesos, dentro del área de control de procesos, la neumática por su 
bajo costo, su mínimo mantenimiento y su capacidad de realizar trabajos que 
requieren la aplicación de fuerzas de magnitudes considerables con un menor 
costo que otro tipo de tecnología; es una de las tecnologías más utilizadas, pero a 
pesar de su uso generalizado se requieren desarrollar métodos de control que 
provean mayor precisión debido a estos nuevos avances de la tecnología y la 
necesidad de desarrollar nuevas aplicaciones. 
 
Se hace necesario entonces desarrollar estos nuevos sistemas de control más 
precisos y robustos que permitan la aplicación de la neumática en nuevas 
tecnologías haciendo uso de las nuevas herramientas con que se pueden contar. 
 
Con este propósito, en este proyecto se identificaron los parámetros de 
funcionamiento de un cilindro neumático y a partir del modelo obtenido se 
desarrolló un sistema de control que permitió posicionar el mismo en cualquier 
punto de su carrera de forma tal que se obtuvo una respuesta rápida y precisa. 
Además luego de obtener el sistema de control se validó el mismo usando el 
autómata S7-1200. Para finalizar se usó la herramienta de programación de objeto 





La utilización de cilindros neumáticos en la industria como medio de 
transformación de la energía de un circuito de aire comprimido en trabajo 
mecánico es tal vez una de las prácticas más extendida en el área de control de 
procesos, y en un mundo que exige cada vez mayor precisión y velocidad en los 
procesos, el desarrollo de sistemas que permitan una mejor utilización de estos 




En este sentido se hace necesario entonces, realizar un estudio del 
comportamiento del cilindro con el fin de obtener los modelos matemáticos que lo 
rigen tomando en cuenta todas las características experimentales de su 
funcionamiento, para poder desarrollar un sistema de control de la posición del 
mismo, que permitirá en el ámbito práctico utilizar el cilindro como elemento final 
de control de una manera precisa y eficiente. Aunque el proyecto se desarrolle 
para un solo cilindro la metodología servirá para el desarrollo de sistemas de 
control para otros cilindros.   
 
Este proyecto entonces permite tanto al sector académico como al sector 
productivo contar con un sistema de control específico para un cilindro 
normalizado y con una metodología para el desarrollo de controles de posición 
para cilindros normalizados que permitirán a su vez desarrollar aplicaciones 




1.3.1 Objetivo general 
 
Diseñar, construir y aplicar un sistema de control autosintonizable para un cilindro 
neumático de doble efecto y validarlo haciendo uso del controlador programable 
S7-1200. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
 Identificar los parámetros de funcionamiento del cilindro neumático 
experimentalmente. 
 
 Seleccionar la instrumentación necesaria para realizar las pruebas y construir 
los circuitos neumáticos para la realización de las mismas 
 
 Diseñar el sistema de control de posición para el cilindro neumático de doble 
efecto. 
 




 Evaluar el comportamiento del sistema de control y realizar las modificaciones 
necesarias.  
 
 Validar el sistema de control diseñado usando el controlador programable S7-
1200. 
 
 Usar las herramientas de programación de objeto tecnológico del autómata 
S7-1200 para convertir el sistema en un sistema autosintonizable. 
 
 
1.4 CONCEPTOS BÁSICOS 
 
1.4.1 Diseño de un sistema de control 
 
Siendo este el principal objetivo de este proyecto es importante revisar las etapas 
a tener en cuenta en el diseño un sistema de control. Aunque cada sistema físico 
requiere de un estudio especial, el desarrollo de un sistema de control tiene etapas 
coincidentes sin importar la naturaleza del sistema que se quiere controlar. 
 
El primer paso conducente al desarrollo de la estrategia de control es el estudio 
del proceso o sistema que se desea controlar, así como del comportamiento que 
se requiere del mismo, el conocimiento de estos dos elementos dan la claridad 
necesaria para comenzar el proceso de diseño de un sistema de control. 
 
El estudio del comportamiento del sistema a controlar debe llevar a un modelo 
matemático del fenómeno físico que lo rige. Esta obtención del modelo 
matemático puede darse de dos formas básicas: 
 
 Modelado: en el cuál se trata de determinar una serie de ecuaciones que 
describen el sistema físico a controlar cuya obtención se hace aplicando las 
leyes físicas que rigen el proceso.  
 
 Identificación: La segunda forma de obtener el modelo matemático 
requerido para implementar la acción de control es la Identificación, en 
donde por medio de análisis experimentales se encuentra la relación 
existente entre las entradas y las salidas del sistema. 
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Conociendo el modelo del sistema que se va controlar y el comportamiento 
deseado del mismo, se entra al proceso de diseño del controlador, en el cual hay 
que tomar en cuenta las necesidades del proceso, es decir, se debe hacer una 
selección y un diseño del tipo de controlador partiendo de variables como: 
velocidad de respuesta, respuesta a perturbaciones, robustez, etc. 
 
La siguiente etapa dentro del proceso de diseño consiste en la simulación por 
software y evaluación del comportamiento del sistema compuesto por la planta y el 
controlador revisando que cumpla con los requerimientos de control y en caso de 
no  hacerlo se procede a realizar un rediseño del controlador, en caso de que en 
esta etapa se observe un comportamiento satisfactorio se procede entonces a la 
construcción e implementación del sistema de control.  En la figura 1 se presenta 
el proceso de diseño de un controlador. 
 
Figura 1. Proceso de diseño de sistemas de control 
 
Fuente: LEWIS, Paul H, YANG, Chang. (2011)  [20] 
 
1.4.2 Modelo matemático 
 
Un modelo se establece con el fin de describir ampliamente el comportamiento de 
un sistema físico, expresando las relaciones entre las variables y los elementos, 
dando lugar a posibles predicciones del funcionamiento del mismo (Arahal,M 
Berenguel S, M, Rodriguez D,F , 2006)[1], partiendo siempre de la aplicación de 




Los modelos representan una idealización y una simplificación de la realidad. Se 
ignora como consecuencia algunos detalles del proceso natural y enfatiza en sus 
manifestaciones esenciales. 
 
Una de las características que debe tener un modelo es una buena relación entre 
simplicidad y exactitud, es decir, no debe ser un modelo que reduzca tanto la 
complejidad del sistema que lo lleve a omitir parámetros importantes. 
Generalmente un modelo más complejo es más exacto pero tampoco se debe 
exagerar en la complejidad del mismo porque puede convertirse en un modelo 
inentendible. Se busca entonces un modelo que cumpla con el principio de 
parsimonia, que dice, “siendo iguales otras cosas, los modelos simples son 
preferibles a los complicados” 
 
Otra característica de los modelos es su verificabilidad, es decir que al comparar el 
comportamiento dado por el análisis matemático y la simulación del sistema debe 
arrojar resultados similares a los que en la realidad se obtienen, pudiendo dar una 
cualificación de la exactitud del modelo. 
 
Para la obtención del modelo de un sistema físico, como se dijo anteriormente se 
tienen dos formas de hacerlo: 
 
La primera de ellas es por medio de la aplicación de los principios físicos que lo 
rigen, este tipo de modelado requiere entonces: 
 
 Conocimiento preciso del sistema que se va modelar 
 Conocimiento de las leyes físicas que gobiernan el sistema.  
 Realización del modelo conceptual en el cual se deben asumir hipótesis 
tratando de cumplir la relación entre simplicidad y exactitud. 
 Subdivisión del sistema en subsistemas interconectados 
 Conocimiento matemático para la formulación del modelo en ecuaciones 
diferenciales 
 Determinación de los parámetros del modelo y sus condiciones iniciales. 
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La segunda forma de encontrar el modelo es por medio de identificación de 
parámetros o modelos de caja negra, en este caso los modelos se obtienen 
mediante la experimentación y observación del comportamiento del sistema a 
modelar. Este tipo de modelado puede ser una aproximación más simple a los 
sistemas, debido a que no es necesario un conocimiento tan preciso de los 
fenómenos que se presenten, solo se busca la relación entre las entradas y las 
salidas del sistema que sean importantes para el modelo, sin profundizar en cada 
una de las relaciones que se presenten en los elementos que componen el 
sistema. 
 
Dentro de los inconvenientes que puede presentar este tipo de modelo es que si 
se presentan distintos datos de entrada y de salida a pesar de ser un mismo 
sistema se pueden encontrar modelos distintos, lo cual es solucionable realizando 
una buena aproximación estadística de los datos que se obtienen 
experimentalmente buscando el mayor rango posible de datos para que se 
obtenga un modelo más exacto y en el cual se involucren todas las características 
del sistema. Con este tipo de modelo no se busca una explicación total del sistema 
sino un modelo con los elementos necesarios para poder continuar con el proceso 
de diseño del controlador, es decir, es un método más práctico que permite 
entender cómo se relacionan las variables controladas y las entradas del sistema. 
 
En la tabla 1 se presenta un comparativo entre los dos tipos de obtención de 
modelos.  
 
1.4.2.1 Identificación de parámetros 
 
Cuando se habla de identificación de parámetros, se hace referencia a métodos 
que permiten desarrollar o mejorar la representación matemática de un sistema 
físico mediante el uso de datos obtenidos experimentalmente, es decir, es la forma 
de relacionar la realidad con los modelos que la representan, logrando de esta 
manera un mejor entendimiento de la  misma y perfeccionamiento de su 
representación. 
 
El proceso de identificación puede ser asumido desde dos perspectivas: 
 
 Conociendo el modelo parametrizado del sistema: en esta perspectiva, 
se tiene un modelo del sistema basado en los principios físicos que lo 
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gobiernan, pero sin conocer totalmente los parámetros que en él se 
involucran. 
 
Tabla 1. Comparación de métodos de obtención de modelos matemáticos 
 Métodos derivados de leyes Modelos de caja negra 
Fuentes de información Primeros principios Experimentos y datos 
Características  Buenas características de 
extrapolación 
 Interpretables 
 Alta fiabilidad 
 Escalables 
 Bajo tiempo de desarrollo 
 No se requiere mucho 
conocimiento del dominio 
de aplicación 
 Se puede usar junto a 
otros 
 Se puede usar en 
procesos cuyo 
funcionamiento no sea 
muy conocido 
Inconvenientes  Se requiere conocimiento 
de las áreas específicas 
 El conocimiento que se 
tenga limita la precisión 
 Consumen mucho tiempo 
de desarrollo 
 Sólo puede obtenerse para 
procesos bien conocidos 
 La extrapolación no es 
fiable 
 Nos son escalables 
 Los datos limitan la 
precisión 
 Generalmente no son 
interpretables 
Campos de aplicación  Planificación y diseño 
 Construcción 
 Procesos ya existentes 
Fuente: ARAHAL, Manuel, BERENGUEL S, Manuel, RODRIGUEZ D,  Francisco (2006) [1] 
 
Para conocer los parámetros del sistema desde esta perspectiva se debe 
realizar un procedimiento iterativo hasta que el error de salida se minimice 
de acuerdo al criterio empleado, por lo tanto, las medidas experimentales y 




En este caso existen dos formas básicas en que se puede realizar el 
proceso de identificación de parámetros, en un primer método, se 
identifican los parámetros determinando a partir de las respuestas del 
sistema causadas por entradas que varían en el tiempo, los valores propios 
de los modelos, en un segundo método, se buscan las entradas que 
permiten que el sistema se comporte dando una respuesta preestablecida. 
 
En resumen, se asume que la medida está afectada por ruido y errores en 
la misma, entonces se utilizan los métodos de identificación para encontrar 
los parámetros que mejor describen el comportamiento del sistema 
 
La figura 2 presenta en resumen la forma de realizar el proceso de 
identificación 
 
Figura 2. Proceso de identificación de parámetros 
 
Fuente: RAOL, J.R; GIRIJA, G; SINGH J. (2004) [25] 
 
 Desconociendo el modelo físico del sistema: desde esta perspectiva, 
solo se encuentra la relación entre la entrada y la salida del sistema 




Para encontrar los parámetros del sistema físico, se hace necesario también la 
realización de procesos iterativos que conlleven a un modelo matemático cercano 
a la realidad. 
 
A continuación se explican algunos de los métodos usados en la identificación de 
parámetros (Van den Bos, A, 2007)[31]. Las herramientas utilizadas para la 
identificación, así como el software y su estructura se pueden observar en el 
anexo 1. 
 
1.4.2.1.1 Métodos determinísticos clásicos 
 
A los métodos clásicos se les conoce como determinísticos por el hecho de que no 
se hace ningún supuesto estadístico con respecto a las observaciones realizadas, 
dentro de estos métodos existen el método de Prony y el de “Peeling” exponencial, 
los cuales tienen tres características: 
 
 No existen errores en el modelo matemático de las observaciones, al no 
tener en cuenta los modelos matemático-estadísticos de los errores y su 
tratamiento. 
 
 Se da el énfasis en la simplicidad computacional y conceptual. 
Generalmente son “trucos” que permiten evadir cálculos demasiado 
complejos, ya que el desarrollo de estos métodos fue realizado cuando no 
existían tantas herramientas computacionales. Dando esto como resultado 
una baja precisión y exactitud.  
 
 Son estos modelos específicos que se pueden usar en casos puntuales. 
 
Estos métodos poseen también varias dificultades como son: 
 
 Sin errores en las observaciones, los errores en los parámetros estimados 
no pueden ser explicados. 
 
 Son generalmente métodos subjetivos y usan técnicas gráficas, dando 
lugar a que diferentes personas realizando la misma observación en el 
mismo experimento se obtengan resultados distintos. 
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 El experimentador no puede aprovechar el conocimiento “a priori” sobre el 
error en la observación para mejorar la precisión y exactitud de la 
identificación de los parámetros. 
 
 Como los métodos son funciones específicas, para cada modelo se debe 
desarrollar un método particular. 
 
 
1.4.2.1.2 Métodos estadísticos 
 
Buscando una mejora de la precisión y exactitud de los parámetros identificados, 
se desarrollaron métodos que reducen el error por medio de manejos estadísticos 
de la información, lo cual lleva a que en la experimentación, se puedan tener 
mejores y más acertadas conclusiones acerca de la magnitud de los parámetros.  
Estos métodos, deben estar complementados con una buena práctica en la toma 
de medidas. Sin embargo a pesar de realizar mediciones con todo el cuidado 
posible, en las mismas se pueden presentar fluctuaciones, dando lugar a que las 
medidas cambien cuando se repite un experimento. 
 
El uso de la estadística hace que las medidas sean tomadas como variables 
estocásticas, por esta razón cuando un experimentador dice que el 
comportamiento de un parámetro es sinusoidal, lo que quiere decir es que 
teóricamente sus medidas en cada punto están descritas por una función 
sinusoidal. Generalmente, se cree que la medida enésima wn es igual al valor de 
la función paramétrica conocida g(x,θ), en el punto xn también conocido, es decir: 
 
𝐸𝑤𝑛 = 𝑔(𝑥𝑛; 𝜃)               (1) 
 
Donde “E”, representa la expectativa matemática y θ el vector de parámetros 
exactos. 
𝜃 = (𝜃1 … … … 𝜃𝑘)                  (2) 
 




 Posibilidad de calcular precisión y exactitud, ya que mediante el uso de 
estos métodos se pueden calcular tanto el error sistemático como el error 
no sistemático. 
 Posibilidad de encontrar métodos de identificación precisos 
 Capacidad de calcular por adelantado la precisión de las mediciones 
 Capacidad de seleccionar las variables experimentales a ser tenidas en 
cuenta con el fin de mejorar la precisión de las pruebas realizadas 
 
1.4.2.1.3 Métodos de caja negra 
 
Cuando se trata de identificar parámetros sin apoyarse en el modelo físico del 
sistema, se utilizan métodos conocidos como de “caja negra”, los cuales definen el 
modelo a partir del comportamiento dinámico del sistema, es decir en los registros 
de las excitaciones del sistema y sus respuestas, dejando a un lado la formulación 
matemática del sistema. 
 
Este tipo de métodos no permite conocer la dinámica interna del sistema, solo 
permite encontrar la relación que existe entre las entradas y las salidas del 
sistema. Esta aproximación por el método de “caja negra” también debe ser 
sometida a evaluación estadística y afinamiento para encontrar un 




En el diseño del sistema de control, luego de reconocer y modelar el sistema y 
conocer las características de comportamiento deseadas, se debe continuar con el 
diseño del controlador. El controlador dentro de un sistema de control es el 
elemento encargado de detectar y corregir los errores que se producen por medio 
de la comparación del valor de referencia con el valor medido de la variable que se 
desea controlar, es decir, el controlador analiza la salida del sistema y decide que 




Dentro de los criterios que se utilizan en el diseño y selección de controladores, se 
encuentran la estabilidad relativa, error en estado estable, respuesta transitoria, 
respuesta en frecuencia y sensibilidad a la variación de los parámetros. 
 
En la teoría clásica de control, la configuración del controlador es en serie, es decir 
el controlador se ubica en serie con la planta y el actuador, como se muestra en la 
figura 3. 
 
Figura 3. Configuración de un sistema de control en serie 
 
Fuente: Adaptación de varios autores [18][20][22] 
 
Los controladores pueden ser des distintos tipos  y se pueden clasificar de 
acuerdo a su forma de implementación física, como se muestra en la figura 4, la 
primera subdivisión (analógicos ó digitales) depende de la forma de recibir y 
manejar las señales, la subdivisión de los controladores digitales (cableados ó 
programados) se refiere a la capacidad de flexibilidad del sistema, es decir, en los 
primeros el control es fijo y no se puede modificar sin cambiar todo el sistema de 
cableado mientras que en el segundo las distintas acciones de control pueden ser 
programadas y reprogramadas dependiendo de las necesidades. Es de anotar que 
en el desarrollo de este proyecto se utilizaran controladores lógicos  programables. 
 
Además de la anterior clasificación también es necesario conocer las distintas 




Figura 4. Clasificación de Controladores 
 
 
 On/Off: En este sistema el elemento final de control posee únicamente dos 
posiciones, por lo tanto el controlador envía solamente dos posibles señales 
de control permitiendo o no el paso de la variable de entrada. 
 
 Proporcional (P): En este tipo de respuesta la salida del controlador es 
proporcional a la señal de error, mientras que en el sistema anterior la 
respuesta del controlador varía para condiciones determinadas, en este 
sistema  la amplitud de la señal de entrada al sistema afecta directamente 
la salida, en toda la gama de niveles de entrada. Un controlador 
proporcional se constituye entonces como un amplificador con una 
ganancia variable.  
 
 
 Proporcional derivativo (PD): En este tipo de sistema se combina la acción 
proporcional con la acción derivativa, en la cual la magnitud de la salida del 
controlador es proporcional a la velocidad con que cambia la señal de error, 
por lo tanto la velocidad de cambio de la señal de entrada es utilizada para 
determinar el factor de amplificación. 
 
 
 Proporcional integral (PI): Este sistema es la combinación de la acción de 
un control proporcional con un control integral, donde la salida del 
controlador cambia con una velocidad proporcional a la señal de error, en 















 Proporcional integral derivativo (PID): Este sistema combina los dos 
anteriores tipos. 
 
La selección de la acción de control de acuerdo a lo expuesto por Creus [7], se 
puede hacer de acuerdo a la tabla 2. 
 
En este punto es necesario aclarar que cada controlador tiene un modelo 
representado en una función de transferencia y que se pueden evaluar sus efectos 
analizando el controlador PID, que como se dijo anteriormente combina las 
distintas acciones de control, el modelo de este controlador, está dado de la forma 
mostrada en la ecuación 3. 
 
Tabla 2. Selección de la acción de control 




Todo-nada Grande Cualquiera Cualquiera Control de nivel y temperatura en 
procesos de gran capacidad 
 
Flotante Media Cualquiera Cualquiera Procesos con pequeños tiempos de 
retardo 
Proporcional Pequeña a 
media 
Pequeña Moderados Presión, temperatura y nivel donde 
offset no es inconveniente 
Proporcional 
+ integral 
Cualquiera Pequeña Cualquiera La mayor parte de aplicaciones, 




Media Pequeña Cualquiera Cuando es necesaria una gran 
estabilidad con un offset mínimo y sin 




Cualquiera Grande Rápido Procesos con cambios rápidos y 
retardos apreciables  (control de 
temperaturas en intercambiador de 
calor) 
Fuente: CREUS S, Antonio (1997)  [7] 
 
𝐺𝑐(𝑠) = 𝐾𝑝 +
𝐾𝑖
𝑠
+ 𝐾𝑑𝑠        (3) 
 
En la tabla 3 se muestra el cambio en la respuesta del sistema en lazo cerrado 












Error en estado 
estacionario 
Kp Decrece Incrementa Pequeños cambios Decrece 




Decrece Decrece Pequeños cambios 
  
Fuente: ARREGOCES C,Sigilfredo (2015)[2] 
 
El controlador busca compensar el error que se presenta en el sistema, es decir 
reducir la diferencia entre la referencia y la salida mostradas en la figura 3, ante 
este error cada una de los controladores actúan de distinta manera como se 
muestra en la figura 5. 
 
1.4.3.1 Controlador lógico programable 
 
El controlador lógico programable (PLC) es un dispositivo electrónico que cuenta 
con una memoria programable que permite almacenar instrucciones e 
implementar funciones específicas para optimizar el control de procesos 
industriales. 
 
Como una primera aproximación a los PLC´s se puede decir que está compuesto 
por una unidad central de proceso, una memoria programable, una interfaz de 
entrada y salida y un suministro de energía. 
 
 La unidad central de proceso es la encargada de controlar y procesar las 
operaciones dentro del controlador, a su vez por medio del temporizador 
que contiene sincroniza y temporiza todos los elementos del sistema. 
 
 La memoria tiene dos elementos, la memoria ROM, la cual guarda 
permanentemente los datos del sistema operativo y la memoria RAM en la 





Figura 5. Respuesta de las acciones de control ante una entrada de error escalón unitario 
 
Fuente: ARREGOCES C,Silgifredo (2015)[2] 
 
 La fuente de energía permite mantener activos los programas creados por 
el usuario. 
 
 La interfaz entrada/salida permite la comunicación con el usuario y con los 
demás elementos del sistema.  
 
La conexión entre los componentes de un PLC se presenta en la figura 6. 
 
Dentro de las características que poseen los controladores lógicos se encuentran 
(Parr, 2003)[23]: 
 




 Contiene funciones pre-programadas. 
 
 Permite el acceso a la memoria de entradas y salidas 
 
 Permite la verificación y diagnóstico de errores 
 
 Empaquetado apropiado para ambientes industriales permitiendo resistir 
vibraciones, temperatura, humedad y ruido. 
 
 La programación es fácil y su lenguaje de programación es básico. 
 
 
Figura 6. Estructura básica de un PLC 
 
Fuente: PARR E.A (2003) [23] 
 
1.4.3.2 Control autosintonizable 
 
Como los sistemas son sujetos de variaciones en sus parámetros, debido a las 
perturbaciones que se presentan y al cambio propio de los parámetros del 
sistema, se desarrollaron técnicas de control adaptativas, como su nombre lo 
indica, estas técnicas de control se adaptan a estas variaciones de los parámetros 




Un control autosintonizable está en capacidad de identificar los parámetros del 
sistema y acorde a ellos modificar los parámetros del controlador, el modelo de un 
controlador autosintonizable se muestra en la figura 7. 
 
Figura 7. Modelo de un controlador autosintonizable 
 
Fuente: ASTROM,Karl Johan, WITTENMARK, Bjorn (2008) [3] 
 
1.5 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
El sistema de control de posición construido está constituido por: 
 
 Cilindro neumático de doble efecto 
 Válvula distribuidora proporcional 
 Sistema de medición de recorrido 
 Unidad de mantenimiento 
 Convertidor de señal  
 
Además de los anteriores, hacen parte del conjunto en general: 
 Sistema de abastecimiento de aire 
 
 Autómata programable  
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1.5.1 Cilindro neumático 
 
El cilindro al cual se le controlará la posición es un cilindro de doble efecto 
normalizado marca FESTO y con referencia DNC-50-320-PPV-A, el cual permite 
regular la amortiguación neumática en ambos lados.  El actuador, es controlado 
mediante la válvula distribuidora proporcional que suministra la cantidad de aire 
necesaria para posicionar el cilindro y mantenerlo en el punto deseado. A su vez el 
cilindro para evitar el giro del vástago se encuentra conectado a una unidad guía. 
La figura 8 presenta el cilindro utilizado y su representación esquemática. 
 
Figura 8. Cilindro neumático de doble efecto 
 
Fuente: FESTO (2016)[10] 
 
Características principales de funcionamiento: 
 Carrera:      320 mm 
 Diámetro émbolo:    50 mm 
 Amortiguación:    Neumática regulable 






1.5.1.1 Unidad guía para cilindros normalizados 
 
Para evitar el giro del vástago y aumentar la precisión en la manipulación del 
cilindro, el vástago se encuentra conectado a una unidad guía de marca FESTO 
con referencia FENG- 50- 320-KF. La figura 9 presenta la guía para cilindros 
utilizada 
 
Figura 9. Unidad guía para cilindro 
 
Fuente: FESTO (2016)[12] 
 
1.5.2 Válvula distribuidora proporcional 
 
Como elemento final de control para el proyecto se utiliza una válvula distribuidora 
proporcional la cuál es accionada mediante una señal de corriente eléctrica en el 
rango de 4mA< i < 20mA, la válvula utilizada es de marca FESTO y con referencia 
MPYE-5-1/4-420-B. En la figura 10 se presenta la válvula distribuidora utilizada y 
su representación esquemática. 
 







Figura 10. Válvula distribuidora proporcional 
 
Fuente: FESTO (2016)[11] 
 
Figura 11. Relación entre caudal y corriente de la válvula proporcional 
 
Fuente: FESTO (2013)[15] 
 
Características principales de funcionamiento: 
 
 Entrada de señal analógica:  Corriente de 4 a 20 mA 
 Función de válvula:    5/3 vías, centro cerrado 
 Diámetro nominal:    8 mm 
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 Caudal nominal:    1400 l/min 
 Alimentación de tensión:   17 a 30 V DC 
 Posición central de la válvula:  12(±0.16)mA 
 Histéresis máxima:    0.4% 
 
1.5.3 Sistema de medición de recorrido 
 
Para medir la posición del cilindro en cualquier punto de la carrera, se utiliza un 
potenciómetro lineal de marca FESTO cuya referencia es MLO-POT-360-LWG, el 
cual ante una entrada de posición entrega una salida de tensión en un rango de 
0<v<10V en toda su carrera, la cual es de 360 mm. El sensor de posición utilizado 
se presenta en la figura 12 
 
Figura 12. Sistema de medición de recorrido 
 
Fuente: FESTO (2016)[14] 
 
Características principales de funcionamiento: 
 Resolución:     0.01 mm 
 Velocidad máxima de avance:  5 m/s 
 Aceleración máxima:   200 m/s2 
 Alimentación de tensión(DC):  10 V 
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1.5.4 Unidad de mantenimiento 
 
El aire comprimido debe permanecer a unas condiciones básicas de 
funcionamiento para evitar que las impurezas que se encuentran presentes en el 
mismo lleguen a los distintos elementos como válvula y cilindro produciendo 
desgaste, depósitos de humedad y mugre en las distintas partes del circuito 
neumático, causando mayores fallas en el sistema y aumentando el costo de 
mantenimiento del mismo, para tal fin, se utiliza la unidad de mantenimiento marca 
FESTO de referencia LFR-1/4-D-MINI, la cual consta de dos componentes, el filtro 
y el regulador. En la figura 13 se muestra la unidad de mantenimiento y su 
representación esquemática 
 
Figura 13. Unidad de mantenimiento 
 
Fuente: FESTO (2016)[13] 
 
El regulador tiene como función mantener la presión del circuito de trabajo a 
niveles constantes sin importar las variaciones que sufra la presión de suministro 
de la red de aire comprimido. 
 
El filtro de las unidades de mantenimiento de aire comprimido se encarga de 
retirar las partículas sólidas y la humedad presentes en el aire, las partículas son 
retenidas en un filtro de material sinterizado y la humedad se retira del aire por la 
acción de la fuerza centrífuga hacia la parte inferior de la unidad de mantenimiento 
la cual debe ser vaciada cada vez que alcance su nivel máximo para evitar que 
pueda ser arrastrada de nuevo al sistema.  
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Condiciones principales de funcionamiento: 
 
 Grado de filtración:    40 µm 
 Margen regulación de la presión:  0.5 a 12 bar 
 Cantidad máxima de condensado: 22 cm3 
 
1.5.5 Sistema de abastecimiento de aire 
 
El  suministro de aire comprimido para el proyecto se logra mediante el compresor 
de marca FIAC con referencia NEW SILVER D5,5/300. El sistema se 
abastecimiento de aire se presenta en la figura 14. 
 
Figura 14. Sistema de abastecimiento de aire 
 
Fuente: FIAC (2016)[16] 
 
Características principales de funcionamiento: 
 
 Caudal:   450 l/min 
 Voltaje:   220V 
 Frecuencia:   60 Hz 
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 Presión máxima:  10 bar 




El montaje del sistema se realizó analizando desde tres puntos de vista de la 
interconexión de los elementos que lo componen, la primera de ellas mirando la 
forma física en que se unieron los elementos, la segunda de ellas mirando el 
circuito neumático y la última de ellas mirando el lazo de control.  
 
1.5.6.1 Montaje físico 
 
El montaje requirió de la construcción de la base para todo el sistema, así como 
los sistemas de fijación para los distintos elementos, todo el proceso constructivo 
se hizo usando aluminio, en la figura 15 se ve el montaje final del sistema. 
 
En la figura 16 se muestran la base y el elemento de unión entre el cilindro y el 
sensor de posición lineal. 
 
1.5.6.2 Circuito neumático 
 
Las instalaciones neumáticas se hicieron de acuerdo a las recomendaciones de 
FESTO [9] y las conexiones se realizaron con manguera flexible de 6 mm. En la 










Figura 15. Montaje final del sistema 
 
 





Figura 17. Circuito neumático del sistema 
 
 
1.5.6.3 Diagrama de control 
 
La disposición inicial supuesta de los elementos del sistema de control se hizo 
usando la disposición clásica en serie con el controlador en serie con la válvula 
que en este caso tiene la función de elemento final de control, es decir, va ser ella 
quien realice la acción sobre el cilindro para llevarlo a la posición de referencia, y 
el cilindro en este caso siendo la planta, también se ubica en serie con estos dos 
elementos. 
 
Para cerrar el lazo de control, se debe realimentar la posición actual del cilindro, lo 
cual se realiza por medio del sensor de posición lineal y el convertidor de señal de 
tensión a voltaje. La figura 18 muestra el diagrama de bloques de control usado en 
este proyecto.  
 




2. MODELADO E IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA 
 
2.1 MODELO MATEMÁTICO DE SISTEMAS FÍSICOS 
 
El modelo matemático, como se indicó en el capítulo anterior es la representación 
matemática simplificada e idealizada de un sistema físico, obtenida por la 
aplicación de las leyes básicas de la física que rigen su comportamiento, en este 
caso los modelos usados para el sistema neumático, es decir, válvula y cilindro 
son los especificados en el libro de Watton (1989) [33] 
 
2.1.1 Modelo del cilindro neumático 
 
Para analizar el movimiento de la parte móvil del cilindro se realizó un análisis de 
las fuerzas que sobre el actúan. Para iniciar análisis se plantea el diagrama de 
cuerpo libre de la parte móvil del cilindro como se muestra en la figura 19. 
 




De donde se obtuvo entonces, al aplicar la segunda Ley de Newton (Σ Fuerzas = 
masa x aceleración): 
𝑃𝐴𝐴1 − 𝑃𝐵𝐴2 − 𝐹𝐿 = 𝑚𝑝
𝑑2𝑥
𝑑𝑡2




A1 y A2:   área efectiva del pistón en cada una de las recámaras. 
PA y PB:   presión del aceite en cada una de las recámaras. 
FL:   fuerza de trabajo. 
x:                    posición del vástago 
mp:   masa de la parte móvil 
 
Para este modelo en particular la fuerza de trabajo no solo comprende la fuerza 
externa que realiza el trabajo, sino también las fuerzas internas que debe vencer 
el cilindro para su funcionamiento, dentro de las cuales se encuentra la fricción 
viscosa y seca. 
 
Análisis del fluido 
 
Se debe analizar lo que ocurre con el fluido dentro del cilindro utilizando los 
principios de la mecánica de fluidos, situación que se presenta en la figura 20. 
Para un volumen de control determinado la ecuación de continuidad se puede 
plantear de la siguiente forma 
𝜌𝑖𝑄𝑖 − 𝜌𝑜𝑄𝑜 =
𝑑
𝑑𝑡




Ρi  y ρo:  densidad del fluido en la entrada y en la salida del volumen de control 
respectivamente. 
 
Qi y Qo: flujo volumétrico en la entrada y en la salida del volumen de control 
respectivamente. 
 
ρ: densidad del fluido en el volumen de control 
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V: volumen del fluido dentro del volumen de control 
 
Se asumió una densidad promedio y se utilizó la definición del módulo de Bulk 
(Watton, J, 1989)[33], por lo tanto la ecuación se escribe: 
 













βe : módulo de compresibilidad efectivo (fluido y contenedor) 
 
Aplicando la ecuación a cada una de las recámaras del cilindro para cada una de 
las situaciones posibles, es decir, cuando el cilindro está extendiéndose y cuando 
está retrayéndose, se obtuvo entonces: 
 
Figura 20. Análisis del fluido en el cilindro 
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    (10) 
 
Se llevaron las expresiones de tal forma que se involucrará la posición que es la 
variable que se requiere controlar, expresando el caudal como el producto de la 













































2.1.2 Modelo de la válvula proporcional 
 
La válvula con la cual se trabajó es una válvula críticamente traslapada, en la cual 
los puertos y los resaltos coinciden exactamente produciendo que ante un 
pequeño movimiento del spool se permite el paso de fluido hacía los puertos de 
salida, como se ve en la figura 21.  El modelo que se utilizó es una adaptación del 
presentado por Watton (1989)[33]. 
 









Fuente: Adaptación de Watton(1989) [33] 
 
Las ecuaciones de continuidad del flujo son: 
𝑄1 = 𝑄3 − 𝑄4            (15) 
𝑄2 = 𝑄6 − 𝑄5            (16) 
Donde: 
 
Q1 y Q2: Caudales de salida hacia la carga 
 
Q4 y Q5: Caudales de fuga 
 




Q6:  Caudal de retorno 
 
Se supuso que las pérdidas son despreciables y se aplicó la definición de caudal 







Q Q C a








Q Q C a


           (18) 
Donde: 
 
Cq: Coeficiente de flujo, que es dependiente de la construcción de la válvula. 
 
a : Área de la restricción. 
 
Se consideró que la presión de escape Pe era la presión atmosférica y que el área 
se podía expresar en función del gradiente de área y el desplazamiento del spool 
de la válvula, es decir: 
a w x            (19) 
 
Y que el desplazamiento es proporcional a la corriente, de tal forma que: 
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f q iK C wK

                                 (23) 
 
Cuando la corriente aplicada a la válvula es de 12mA, el spool de ella se 
encuentra en el punto medio, a partir de este valor de corriente la conexión entre 
los puertos de la válvula cambian, y la presión de suministro es dirigida hacía el 
puerto número 4. 
 
De tal forma que las expresiones par el caudal pueden ser escritas de la siguiente 
manera: 
 





i:  Corriente suministrada 
 





(0.16 ) ( )
(0.16 )
f s A s A
f B
Q K i P P sign P P
Q K i P








f s B s B
Q K i P
Q K i P P sign P P
 
   
 
P1, P2 : Presiones de salida de la válvula, correspondientes a PA y PB, del 
cilindro si las pérdidas en las mangueras son despreciables 
 
Para 
12i mA ,     Z2= 1,    Z1 = 0            (26) 
Y 
12i mA ,      Z1=1,     Z2=0          (27) 
 
Al igual que con el cilindro el sistema se puede dividir en extensión y retracción, 
quedando entonces: 
 
 Extensión (4mA < i < 12mA) 
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(29) 
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2.1.3 Modelo de la válvula conectada al cilindro 
 
El análisis debe realizarse para cada una de las fases del movimiento, es decir, 
extensión y retracción. 
 
 Extensión (4mA < i < 12mA) 
 




  (33) 
2
1 2 2A B p L
d x
P A P A m F
dt
        (34) 
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Para el caso de la válvula, al ser ecuaciones no lineales se debió realizar la 
linealización de las mismas alrededor de un punto de operación, suponiendo que 
la presión de suministro es constante, se tiene entonces: 




C3 : caudal en el punto de operación seleccionado 
 
C1, C2 : constantes 







AP : Presión en el punto de operación 
 
Así la expresión para el caudal luego de realizar la transformación es:  
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2 4 5 6Bq C i C P C  
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(0.16 )
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1 1 2 3( ) ( ) ( )AQ s C I s C P s C            (45) 
 
El punto alrededor del cual se realizó la linealización es el de i = 12 mA, debido a 
que es la corriente a la cual la válvula permanece en el centro de su posición de 
tal forma que los caudales eran nulos, es decir C3 = 0. 
 




















Como el caudal es nulo también en el caso de la salida, C6 = 0. 
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Reemplazando las expresiones de presión en el modelo de fuerzas, se obtuvo 
entonces: 
 
21 1 2 4
1 2
2 5
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )p L
A B
C I s A sX s A sX s C I s
A A m s X s F s




         (56) 
 
En primera instancia se consideró que la fuerza de carga era nula y la única 
entrada del sistema era la corriente, para lo cual se obtuvo entonces: 
 
2 2
21 1 1 2 4 2
2 2 5 5
( ) ( ) ( ) ( )
( )p
A A B B
C I s A A sX s A sX s C I s A
m s X s
C s C C s C C s C C s C
    
   
      (57) 
 
Organizando la expresión se obtuvo: 
 
2 2
21 1 4 2 1 2
2 5 2 5
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De donde: 
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Manipulando algebraicamente se obtuvo: 
 
4 3 2
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Luego se supuso que la corriente era nula y la fuerza de la carga no lo era, por lo 

































 Retracción (12mA < i < 20mA) 
 
Se desarrolló el mismo procedimiento que para el cilindro en extensión y se 
obtuvieron las siguientes expresiones: 
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      (75) 
5 p A Bm C C         (76) 
6 11 8p A p Bm C C m C C                       (77) 
2 2
7 8 11 1 2p B Am C C A C A C                 (78) 
2 2
8 2 8 1 11A C A C               (79) 
5 B AC C                   (80) 
6 8 11B AC C C C              (81) 
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2.1.4 Modelo Del Sensor De Posición Lineal  
 
El sensor de posición tiene el funcionamiento de un potenciómetro, por lo tanto, se 
comporta como una resistencia variable cuyo voltaje de salida es proporcional a la 
posición del mismo, como se muestra en la figura 22. El modelo utilizado es el 
desarrollado por Kuo(1995) [18] 
 




El modelo que representa el voltaje de salida del potenciómetro es entonces un 
sistema de orden cero, el cuál dentro de un sistema de control se comporta como 
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una ganancia que amplifica la señal de entrada y está representado por la 
ecuación 87. 
E(t) = K*x(t)      (87) 
Donde: 
 
e(t): voltaje en la terminal variable 
 
x(t): posición de la terminal variable 
 
K: constante de proporcionalidad 
 
La constante de proporcionalidad es función de la tensión de alimentación en los 









E: Voltaje de alimentación en las terminales fijas, de acuerdo al catálogo del 
sensor, la tensión debe ser de 10 VDC. 
 
Xmáx: el máximo recorrido del sensor, en este caso es de 360 mm. 
 
Con estas consideraciones, el modelo teórico del sensor de posición lineal 





∗ 𝑥(𝑡) = 27,78 ∗ 𝑥(𝑡)             (89) 
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2.2  IDENTIFICACIÓN EXPERIMENTAL NO PARAMÉTRICA DEL SISTEMA 
 
La identificación del sistema como se dijo en el capítulo inicial consiste en 
encontrar los parámetros de funcionamiento del mismo por medios 
experimentales, en este caso se realizó en dos etapas que se explican en la tabla 
4, se utilizó un sistema de identificación debido a la cantidad de parámetros 
desconocidos del modelo desarrollado para el conjunto de válvula y cilindro. 
 
Tabla 4. Identificación de los parámetros del sistema 
ETAPAS DE IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS 
ETAPA DESCRIPCIÓN 
Identificación en lazo abierto de cada elemento En esta etapa se realizó una identificación de 
los parámetros de funcionamiento de la válvula 
proporcional de vías y del sensor de posición 
lineal, se consideraron modelos estáticos para 
estos dos elementos debido a que se conocía 
que su comportamiento era lineal (sistemas de 
orden cero) en un intervalo de funcionamiento 
de la válvula y en la totalidad de la carrera del 
sensor. Por lo tanto el comportamiento de la 
señal de entrada solo se ve afectado en su 
magnitud pero no en su forma ni su dinámica. 
Identificación en lazo abierto del sistema Constituyó la etapa final del proceso de 
identificación, luego de tener los parámetros de 
funcionamiento de la válvula y el sensor, se 
identificó todo el sistema en conjunto para 
encontrar el modelo de todo el sistema que se 
deseaba controlar. 
 
2.2.1 Identificación de la válvula proporcional 
 
En la identificación de los parámetros de la válvula proporcional, se utilizó un 
modelo de caja negra, donde la señal de entrada era la corriente y la salida la 
presión en cada uno de los puertos de salida de la misma. Para lo cual se manejó 
como sensor de presión el sensor MPX5700DP cuyas características se dan en el 
anexo 3. 
 
El procedimiento utilizado para la identificación (Adaptación de Fuentes, 2009)[17], 
fue una  variación de la corriente con intervalos de 0,1 mA con una presión de 
suministro de 6 bar, se tomaba para cada una de ellas el valor de la presión en 
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cada uno de los puertos, el proceso se realizó incrementando la escala y 
disminuyendo la misma, para lo cual se obtuvieron los datos presentados en la 
tabla 5 y en la figura 23. 
 




Puerto 4 Puerto 2 
Tensión (V) Presión (bar) Tensión (V) Presión (bar) 
10.90 0.30 0.16 3.90 5.76 
11.00 0.40 0.31 3.90 5.76 
11.10 0.90 1.09 3.80 5.60 
11.20 1.60 2.18 3.60 5.29 
11.30 1.80 2.49 3.40 4.98 
11.40 2.00 2.80 3.30 4.82 
11.50 2.20 3.11 3.20 4.67 
11.60 2.30 3.27 3.10 4.51 
11.70 2.40 3.42 3.10 4.51 
11.80 2.50 3.58 3.00 4.36 
11.90 2.60 3.73 2.90 4.20 
12.00 2.70 3.89 2.80 4.04 
12.10 2.80 4.04 2.80 4.04 
12.20 2.90 4.20 2.70 3.89 
12.30 3.00 4.36 2.60 3.73 
12.40 3.00 4.36 2.50 3.58 
12.50 3.10 4.51 2.40 3.42 
12.60 3.20 4.67 2.30 3.27 
12.70 3.20 4.67 2.20 3.11 
12.80 3.30 4.82 2.10 2.96 
12.90 3.40 4.98 2.00 2.80 
13.00 3.50 5.13 1.80 2.49 
13.10 3.60 5.29 1.50 2.02 
13.20 3.70 5.44 1.00 1.24 
13.30 3.90 5.76 0.50 0.47 
13.40 3.90 5.76 0.30 0.16 
13.50 3.90 5.76 0.20 0.00 
13.60 3.90 5.76 0.20 0.00 




Figura 23. Comportamiento de la válvula 
 
 
En la figura 23 se observan los datos de la tabla 5 y la línea de tendencia de los 
mismos, en ella se muestra el comportamiento deseado de una válvula 
proporcional, lineal alrededor del punto medio (12mA) y una saturación en la 
presión de suministro, el sistema se operó entonces cerca de este valor para evitar 
las no linealidades. 
 
Las ecuaciones que rigen el comportamiento en cada puerto, en el tramo lineal, es 
decir, entre 11.2 y 13 mA, son: 
 
Puerto 2:   
𝑃(𝑡) = 1,4954 ∗ 𝑖(𝑡) − 14,19    (90) 
Puerto 4:   























puerto 4 puerto 2
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Observando las ecuaciones 90 y 91 que describen el comportamiento de la válvula 
en el intervalo lineal de su comportamiento, puede considerarse que la válvula en 
ese intervalo se comporta como un sistema de orden cero, es decir, la forma de la 
señal de salida (presión) conserva la misma forma de la señal de entrada 
(corriente), sin importar la forma o dinámica que ella tenga, solamente cambia la 
magnitud de la misma. 
 
2.2.2 Identificación del sensor de posición lineal 
 
Para la identificación de los parámetros del sensor de posición lineal se utilizó un 
modelo de caja negra en el cual se tenía como entrada la posición y como salida 
el voltaje de salida, como se muestra en la figura 24. Como se vio en el modelo, 
este debe ser lineal y el parámetro necesario es la constante de proporcionalidad. 
 
Figura 24. Proceso de identificación del sensor de posición 
 
En el proceso de identificación se utilizó un flexómetro para medir la posición del 
cilindro y un voltímetro a la salida del mismo, lo cual generó la tabla 6: 
 
Tabla 6. Proceso de identificación del sensor de posición 
DATOS IDENTIFICACIÓN SENSOR DE POSICIÓN 
POSICIÓN (m) TENSIÓN (V) POSICIÓN (m) TENSIÓN (V) 
0,007 0,17 0,180 4,60 
0,010 0,25 0,185 4,72 
0,015 0,37 0,190 4,85 
0,020 0,51 0,195 4,98 
0,025 0,63 0,200 5,10 
0,030 0,76 0,205 5,23 
0,035 0,89 0,210 5,35 
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Tabla 6 (continuación) 
0,040 1,02 0,215 5,48 
0,045 1,15 0,220 5,62 
0,050 1,28 0,225 5,75 
0,055 1,41 0,230 5,88 
0,060 1,54 0,235 6,00 
0,065 1,67 0,240 6,13 
0,070 1,80 0,245 6,26 
0,075 1,93 0,250 6,39 
0,080 2,06 0,255 6,52 
0,085 2,19 0,260 6,64 
0,090 2,32 0,265 6,77 
0,095 2,44 0,270 6,91 
0,100 2,57 0,275 7,04 
0,105 2,70 0,280 7,16 
0,110 2,83 0,285 7,30 
0,115 2,96 0,290 7,43 
0,120 3,08 0,295 7,56 
0,125 3,21 0,300 7,69 
0,130 3,33 0,305 7,82 
0,135 3,46 0,310 7,96 
0,140 3,59 0,315 8,09 
0,145 3,72 0,320 8,22 
0,150 3,84 0,325 8,36 
0,155 3,96 0,330 8,49 
0,160 4,09 0,335 8,63 
0,165 4,22 0,340 8,74 
0,170 4,34 0,345 8,89 
0,175 4,47 0,350 9,03 
 
Luego del análisis de los datos experimentales, se obtuvo entonces que el modelo 
experimental del sensor de posición lineal es: 
 




La gráfica que representa el comportamiento se presenta en la figura 25, la cual 
presenta un comportamiento totalmente lineal. 
 
Figura 25. Respuesta del sensor de posición 
 
Al igual que el modelo de la válvula se considera este como un sistema de orden 
cero, es decir, el sensor solo aporta una ganancia en el lazo de control. 
 
2.2.3 Identificación del sistema en lazo abierto 
 
La identificación de los parámetros del sistema en conjunto, se hizo también 
basándose en un sistema de caja negra, en donde la entrada al sistema fue la 
corriente de entrada a la válvula proporcional y la salida la tensión marcada por el 
potenciómetro, tal como se muestra en la figura 26. 
 
Tomando en cuenta la identificación previa realizada a la válvula, se decidió 
realizar el ensayo en el rango de proporcionalidad de la válvula, por lo tanto, se 
realizaron ensayos con corrientes que van desde 10,5 mA hasta 13,5 mA. 
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Para la adquisición de datos se utilizó la tarjeta de adquisición de datos DAQ (NI 
USB-6008) National Instruments, cuyas especificaciones se dan en el anexo 1, 
para la medición de la tensión en tiempo real. La señal de corriente utilizada para 
comandar la válvula se obtuvo forzándola desde el PLC S7-1200. 
 
Los dos modelos previos, es decir, el de la válvula proporcional y del sensor de 
posición, no se tomaron en cuenta para este desarrollo, debido a que al ser dos 
sistemas que se representan solamente como ganancias dentro del lazo de 
control, estas dos quedan inmersas dentro del modelo general del sistema. 
 
En la identificación se usó el toolbox de identificación que proporciona Matlab, 
cuyas técnicas de identificación y estructura interna se explican con mayor 
detenimiento en el anexo 1.  
 
Figura 26. Identificación del sistema en lazo abierto 
 
 
2.2.3.1 Descripción del proceso 
 
El proceso de adquisición de datos e identificación del sistema consistió en enviar 
señales de corriente de valores constantes al cilindro en el rango anteriormente 
mencionado con variaciones de 0,1mA y tomar datos de la tensión a la salida del 
potenciómetro, es decir, se utilizaron de prueba entradas tipo escalón de distinta 
amplitud y se medía en tiempo real la salida de tensión. 
 
Esta medición se realizó bajo tres condiciones de presión distintas: 6 bar, 7 bar y   
8 bar; igualmente se realizaron pruebas con solo la carga del sistema de guías y 
con una carga externa para los tres valores de presión. 
61 
 
Con los datos adquiridos y usando MATLAB y EXCEL se realizó el proceso de 
identificación de la misma forma descrita en el anexo 1. En la figura 27 se observa 
el proceso de adquisición de datos. 
 
Figura 27. Proceso de adquisición de datos 
 
2.2.3.2 Análisis de los datos 
 
2.2.3.2.1 Respuesta del sistema ante entradas escalón 
 
Cuando se adquirieron los datos del sistema para los distintos valores de 
corriente, presión y carga, se obtuvieron gráficas como las mostradas, las cuales 
corresponden a: 
 
 Corriente 10,5 mA,  presión 6 bar y sin carga (figura 28). 
 Corriente 12,5 mA,  presión 6 bar y sin carga. (figura 29) 
 
Las gráficas obtenidas presentan una forma similar, donde se ve una zona inicial 
donde la tensión es constante debido a la utilización de un temporizador para 
evitar problemas con la parte inicial del proceso de adquisición con la tarjeta y al 
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tiempo que se tarda en adquirir la presión suficiente para comenzar el movimiento, 
una segunda fase donde el cilindro se mueve a una velocidad constante con un 
pequeño retardo inicial y una tercera fase donde el cilindro logra el máximo 
desplazamiento y la tensión permanece constante. La variación entre las distintas 
pruebas está en la pendiente, es decir, la velocidad de salida del cilindro y el 
tiempo de retardo inicial. 
 
Figura 28. Comportamiento del cilindro ante una entrada de 10,5 mA 
 
 











































CORRIENTE 12,5 mA, PRESIÓN 6 bar, SIN CARGA
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El retardo aumentaba en las cercanías del punto medio del desplazamiento del 
spool de la válvula, es decir, 12 mA, igualmente, la velocidad disminuía a medida 
que se acercaba la corriente a este valor. El cilindro permaneció estático cuando la 
corriente estuvo entre 12 y 12,3 mA.  
 
Con los datos obtenidos se utilizó el “Toolbox” de identificación de MATLAB para 
obtener la relación entre la corriente y la tensión, en una primera aproximación, se 
utilizaron dos tipos de identificación que se pueden usar en este “Toolbox”: 
 
 Modelos de función de transferencia, permite estimar un modelo 
relacionando los datos de entrada y salida de un sistema por medio de una 
función de transferencia, para la cual se define el número de polos y ceros 
que posee la función. 
 
 Modelos de proceso: permite estimar el modelo de un proceso continuo en 
el tiempo, definiendo el tipo de proceso. Esta opción permite dar como 
parámetros de entrada, el orden del sistema (0,1, 2 ó 3), la existencia de 
retardo en el tiempo, de un cero en la función, y/o de  un integrador. 
 
Para el caso de modelos de función de transferencia se comenzó inicialmente 
planteando varias combinaciones de ceros y polos, dando la posibilidad de tener 
sistemas de segundo hasta de cuarto orden, opción que se acerca al modelo 
teórico encontrado. En el caso de los modelos de proceso, se utilizaron todas las 
posibles combinaciones permitidas.  
 
Con todas las combinaciones utilizando prueba y error, se buscaba que existiera 
un modelo con parámetros semejantes para los distintos valores de la entrada de 
corriente de la válvula, es decir, ante distintos valores de la entrada, se esperaba 
obtener un modelo similar del sistema, luego de este primer análisis se logró 
identificar que el modelo en el que más había una tendencia a converger los 
parámetros del mismo ante distintas entradas era el modelo de dos polos y un 
cero. Pero a pesar de existir una tendencia a converger los resultados no fueron 
concluyentes, por lo cual se procedió a configurar otros métodos para la 




En la tabla 7 se muestran algunos de los modelos obtenido en el proceso de 
identificación. 
 
Tabla 7.Módelo identificado con entradas constantes 
CORRIENTE (mA) MODELO 
11,3 
0.000874𝑠 − 0.00039
























𝑠2 + 4282𝑠 + 5.87𝑒−2
 
  
2.2.3.2.2 Identificación basada en la velocidad 
 
Luego del proceso inicial basado directamente en la posición se realizó un proceso 
de identificación del sistema basado en la velocidad, para este caso se buscó la 
velocidad de avance del cilindro, es decir, la pendiente de la recta obtenida con 
cada uno de los valores de corriente suministrada a la válvula dada en unidades 
de tensión sobre tiempo (voltio/segundo). Este análisis se realizó con cada una de 
las presiones y con las condiciones de carga especificadas anteriormente. Los 
datos se presentan en la tabla 8, donde se observa el cambio de tensión con 
respecto al tiempo y su correspondiente velocidad (mm/s). 
 
En la figura 30 se muestran los datos obtenidos cuando se tiene una presión de 
trabajo de 6 bar, mostrando cada una de las zonas de trabajo del sistema y la 
línea de tendencia de los datos. 
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Tabla 8. Datos de velocidad del cilindro ante distintas corrientes 
ANÁLISIS DE VELOCIDAD SIN CARGA 




6 7 8 
V/s mm/s V/s mm/s V/s mm/s 
10,5 6,5164 253,873 6,1021 237,732 6,3293 246,583 
10,6 5,4752 213,308 4,8522 189,037 5,4485 212,268 
10,7 4,2863 166,990 4,2252 164,610 4,189 163,199 
10,8 3,2756 127,614 2,9813 116,149 3,1992 124,638 
10,9 2,1864 85,180 2,0094 78,284 2,1278 82,897 
11,0 1,2598 49,081 1,2648 49,275 1,2819 49,942 
11,1 0,6454 25,144 0,687 26,765 0,6328 24,653 
11,2 0,3907 15,221 0,362 14,103 0,3669 14,294 
11,3 0,2768 10,784 0,2735 10,655 0,2649 10,320 
11,4 0,2218 8,641 0,2023 7,881 0,1996 7,776 
11,5 0,1692 6,592 0,174 6,779 0,1735 6,759 
11,6 0,1403 5,466 0,1381 5,380 0,1459 5,684 
11,7 0,1142 4,449 0,111 4,324 0,1164 4,535 
11,8 0,0835 3,253 0,0857 3,339 0,0885 3,448 
11,9 0,0569 2,217 0,0665 2,591 0,0653 2,544 
12,0 0,0000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 
12,1 0,0000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 
12,2 0,0000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 
12,3 0,0000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 
12,4 -0,0339 -1,321 0,000 0,000 0,000 0,000 
12,5 -0,0605 -2,357 -0,0514 -2,002 -0,0443 -1,726 
12,6 -0,0856 -3,335 -0,0802 -3,125 -0,0705 -2,747 
12,7 -0,1177 -4,585 -0,1066 -4,153 -0,0979 -3,814 
12,8 -0,1542 -6,007 -0,1385 -5,396 -0,1332 -5,189 
12,9 -0,1970 -7,675 -0,183 -7,129 -0,173 -6,740 
13,0 -0,2571 -10,016 -0,2345 -9,136 -0,2086 -8,127 
13,1 -0,3916 -15,256 -0,365 -14,220 -0,3501 -13,640 
13,2 -0,7126 -27,762 -0,658 -25,635 -0,6547 -25,506 
13,3 -1,2670 -49,361 -1,2644 -49,260 -1,2678 -49,392 
13,4 -2,0864 -81,284 -1,9724 -76,843 -2,0689 -80,602 
13,5 -2,9828 -116,21 -2,8843 -112,369 -2,9628 -115,428 
 
Analizando los datos obtenidos se puede observar que el sistema presenta varias 
zonas de trabajo, las cuales están directamente ligadas con el comportamiento de 
la válvula proporcional, mostrando igualmente una zona muerta en el rango de 12 
a 12,4 mA, de acuerdo a los datos de la tabla 8 se encontró que el cambio en el 
comportamiento de la velocidad no difiere en modo significativo ante el cambio de 









Tomando en cuenta el comportamiento de la válvula se decide entonces utilizar 
solo el rango comprendido entre 11,3 y 13 mA, que es el rango donde se observa 
mayor linealidad del sistema y que comprende las fases de entrada y salida del 
cilindro.  
 
La relación existente entre el cambio del voltaje en el tiempo (velocidad) y la 




= −0,2468𝑖 + 3,2262     (93) 
 
En este análisis estático no se tomó en cuenta la dinámica del sistema, debido a 
que solo se obtiene el modelo con la respuesta del sistema en estado estable, el 
resultado aunque fue coherente con el funcionamiento de la válvula y el cilindro, 
no resulta confiable para efectos de control, por lo cual se procede a realizar un 
último proceso de adquisición de datos e identificación del sistema, en el cual si se 




















Análisis de velocidad 6 bar
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2.2.3.2.3 Respuesta ante una entrada rampa escalonada 
 
Buscando abarcar todo el rango mencionado en el proceso anterior y utilizando la 
misma entrada (corriente en la válvula) y salida (tensión del potenciómetro), se 
realizó otro modelo de adquisición de datos en el cual se generó una rampa 
escalonada en la entrada y se registró el valor de la salida. 
 
Los datos obtenidos se presentan en la figura 31, y sus valores se encuentran en 
el anexo 2: 
 
Figura 31. Comportamiento del sistema ante una rampa escalonada 
 
 
Para la identificación y posterior validación del sistema, se utilizó nuevamente el 
“Toolbox” de identificación de Matlab, siguiendo un procedimiento igual al descrito 
en el primer caso de la identificación, es decir, plantear los distintos modelos que 
pueden generarse y buscar cuál de ellos es el que mejor se aproxima al 
comportamiento real medido. Como se deseaba tener la oportunidad de validar el 
modelo, los datos fueron divididos para de esa forma tener una serie de datos que 
permitiera obtener el modelo y otra serie de datos que permitieran su validación, 























































Para poder trabajar con el “Toolbox” los datos deben estar igualmente espaciados 
en el tiempo por lo cual se decidió obtener el modelo con la mitad de los datos que 
se muestran en el anexo 2, para tener un tiempo de muestreo de 0.2 s, los demás 
datos se reservan para la validación del modelo obtenido. Luego de realizar el 
proceso de identificación se obtuvo que el modelo se puede aproximar a un 
modelo de cuarto orden con un polo, coincidiendo en el orden con el modelo 
teórico pero diferenciándose en el número de ceros.  
 







   (94) 
 
Donde la tensión se expresa en voltios y la corriente en mA. 
 
La figura 32 muestra la función obtenida mediante el uso del Toolbox de 
identificación, y en ella se muestra también el porcentaje de ajuste entre la salida 
del sistema real y el estimado, la cual fue del 93,36% 
 
La figura 33 presenta la comparación entre la salida real del sistema mostrada en 
la línea de color negro y la salida obtenida con el  modelo identificado ante la 
misma entrada, convirtiéndose la gráfica en una primera validación del modelo 
identificado experimentalmente. 
 
Para comprobar la validez del modelo se realizó una comparación estadística de 
los datos obtenidos empíricamente y los datos arrojados por la simulación del 
sistema mostrada en la figura 33, la prueba que se utilizó fue la prueba F de 
Fisher, la cual compara la varianza de los datos obtenidos empíricamente y los 
datos que se obtienen mediante la simulación del sistema con el modelo 
identificado. Para la realización de la prueba se obtuvieron 101 datos distribuidos 
en todo el dominio y pertenecientes a la serie reservada para la validación y se 





Figura 32.Modelo obtenido utilizando el "Toolbox: Ident" de Matlab 
 
 
Figura 33. Comparación sistema real y simulado 
 
 
Mediante el uso de Excel se efectuó la prueba obteniéndose los resultados 
mostrados en la tabla 10. En ella se puede observar que el valor F de los datos es 
menor que el F crítico, utilizando un grado de significancia de 0.05 (5%), estos 
resultados indican que no existen diferencias significativas entre los valores 
empíricos y los valores obtenidos mediante la simulación. 
 
En la figura 34 se presentan los intervalos de confianza para un 99% marcados 
con líneas punteadas, como se puede observar, los datos se mantienen siempre 




 Tabla 9. Comparación de datos reales y simulados 
























0,1 1,2576 1,144 27,2 6,3346 6,446 54,4 4,4384 4,470 
0,8 1,4513 1,396 28,0 6,3448 6,523 55,2 4,4078 4,350 
1,6 1,6858 1,677 28,8 6,4366 6,595 56,0 4,2957 4,236 
2,4 1,9712 1,950 29,6 6,5181 6,662 56,8 4,2345 4,128 
3,2 2,2363 2,214 30,4 6,6099 6,721 57,6 4,1631 4,026 
4,0 2,4912 2,468 31,2 6,5997 6,774 58,4 4,0714 3,932 
4,8 2,7460 2,713 32,0 6,6915 6,818 59,2 3,9490 3,844 
5,6 2,9398 2,946 32,8 6,7628 6,854 60,0 3,9083 3,764 
6,4 3,1335 3,168 33,6 6,8138 6,880 60,8 3,8165 3,690 
7,2 3,3068 3,380 34,4 6,8648 6,896 61,6 3,7248 3,622 
8,0 3,4699 3,580 35,2 6,9259 6,902 62,4 3,6228 3,561 
8,8 3,6738 3,769 36,0 6,9361 6,896 63,2 3,5616 3,506 
9,6 3,8675 3,948 36,8 6,9361 6,879 64,0 3,4699 3,456 
10,4 4,0612 4,116 37,6 6,9565 6,851 64,8 3,3883 3,411 
11,2 4,2039 4,276 38,4 6,9667 6,811 65,6 3,2762 3,371 
12,0 4,3772 4,426 39,2 6,9667 6,759 66,4 3,2660 3,335 
12,8 4,5200 4,569 40,0 6,9769 6,695 67,2 3,2558 3,302 
13,6 4,7137 4,704 40,8 6,9463 6,620 68,0 3,2252 3,271 
14,4 4,8462 4,833 41,6 6,7628 6,535 68,8 3,1742 3,243 
15,2 5,0297 4,956 42,4 6,5487 6,439 69,6 3,1233 3,217 
16,0 5,1214 5,075 43,2 6,3958 6,334 70,4 3,1131 3,192 
16,8 5,2744 5,189 44,0 6,2123 6,221 71,2 3,1335 3,168 
17,6 5,3050 5,299 44,8 6,0492 6,100 72,0 3,0825 3,144 
18,4 5,5394 5,406 45,6 5,8657 5,973 72,8 3,0825 3,120 
19,2 5,6312 5,511 46,4 5,7229 5,840 73,6 3,0621 3,096 
20,0 5,7331 5,613 47,2 5,5700 5,704 74,4 3,0519 3,071 
20,8 5,8045 5,714 48,0 5,3865 5,565 75,2 3,0009 3,046 
21,6 5,8759 5,813 48,8 5,1928 5,423 76,0 3,0213 3,020 
22,4 5,9676 5,910 49,6 5,0603 5,281 76,8 3,0417 2,994 
23,2 6,0288 6,006 50,4 4,9991 5,140 77,6 3,0417 2,967 
24,0 6,1307 6,099 51,2 4,8666 4,999 78,4 2,9805 2,940 
24,8 6,1715 6,190 52,0 4,7952 4,861 79,2 2,9703 2,912 
25,6 6,2531 6,279 52,8 4,6933 4,727 80,0 2,9499 2,885 




Tabla 10. Resultados prueba F de Fisher 
PRUEBA F PARA VARIANZAS DE DOS MUESTRAS 
  Datos 
reales 
Datos simulados 
Media 4,66621437 4,66644752 
Varianza 2,38344552 2,38169475 
Observaciones 101 101 
Grados de libertad 100 100 
F 1,0007351   
P(F<=f) una cola 0,4985379   




Figura 34. Intervalos de confianza para 99%  
 
 
Tomando en cuenta el ajuste mostrado en la figura 33, los resultados de la prueba 
F de Fisher de la tabla 10 y el hecho de que se mantenga siempre los datos dentro 
de los intervalos de confianza del 99%, se consideró entonces que este el modelo 
expresado en la ecuación 94 representa de forma más cercana el comportamiento 
del sistema, el cual involucra el rango lineal de la válvula, el comportamiento 
dinámico y el cilindro en sus dos fases de movimiento (extensión y retracción). 
 
Aunque el modelo identificado corresponde con el comportamiento del sistema, se 
observó en la ecuación 94 que el término independiente era mucho menor que los 
otros términos del polinomio del denominador y tomando en cuenta que los 
modelos del sistema obtenidos teóricamente (ecuaciones 60, 69, 73 y 74) no 
contenían ese término, se decidió despreciarlo para los cálculos posteriores. Por lo 
tanto el modelo utilizado para el diseño del controlador fue el dado por la ecuación 
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95. Como se observa en la expresión el sistema contiene un integrador el cuál 







       (95) 
 
2.2.4 Modelo y simulación del sistema en lazo cerrado 
 
Previo al diseño del controlador se modeló todo el sistema en lazo cerrado y se 
observó su comportamiento para reconocer así que se debía cambiar en su 
comportamiento mediante la implementación del controlador, el diagrama de 
bloques que representa el lazo cerrado se presenta en la figura 35: 
 
Figura 35. Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado 
 
 
La figura 36 muestra el diagrama de bloques utilizado en Simulink para simular el 
comportamiento del sistema al cerrar el lazo de control. Inicialmente se utiliza un 
comparador de las tensiones de referencia y de salida del sensor, luego se utilizó 
un sistema convertidor de tensión a corriente representado por los dos primeros 
bloques funcionales del camino directo, el primero representa la relación entre las 
dos variables y la saturación para mantener los niveles de corriente dentro de los 
límites establecidos para la válvula y por último se tiene la función de transferencia 
del sistema: 
 
Como respuesta ante una entrada escalón unitario, en esta simulación se obtuvo 
la gráfica mostrada en la figura 37, donde se observó que el sistema tiene una 
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respuesta no acotada, lo cual corresponde a la realidad, porque sin control el 
cilindro salía siempre hasta su máxima extensión. 
 














3 DISEÑO DEL CONTROLADOR 
 
3.1 TÉCNICAS DE DISEÑO DE CONTROLADORES 
 
El diseño de controladores de acuerdo a Kuo(1995) [18], involucra tres etapas a 
saber: 
 
1. Definir especificaciones de comportamiento del sistema: 
 
 
La definición de especificaciones está relacionada con el comportamiento 
del sistema en criterios tales como respuesta transitoria (tiempo de 
asentamiento, tiempo pico, sobrepaso máximo, error en estado 
estacionario, estabilidad, respuesta en frecuencia. 
 
 
2. Determinar la configuración del controlador en cuanto a su conexión con el 
proceso. 
 
La configuración del controlador de acuerdo a su ubicación modifica el 
comportamiento del sistema, basándose en el control clásico, la 
implementación del controlador genera una función de transferencia distinta 
de acuerdo a su lugar en el lazo de control. Las configuraciones utilizadas 
pueden ser: en cascada ó en realimentación.  
 




Previo a esta etapa se debe definir el tipo de acción de control que se 
necesita para alcanzar los objetivos, es decir, definir si se utiliza control de 
dos posiciones, proporcional, integral, derivativo, etc. Luego entonces si se 
deben definir los parámetros para el controlador seleccionado. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, se describirán brevemente algunas técnicas del 




3.1.1 Técnica del lugar geométrico de las raíces  
 
De acuerdo a lo descrito por Ogata (1997)[22], está técnica consiste en observar el 
cambio del comportamiento de un sistema cuando varían los parámetros del 
mismo, en general, se utiliza como parámetro variable la ganancia del sistema y 
se observa como varían los polos del sistema cuando este parámetro varía entre 
cero e infinito. 
 
La técnica permite entonces fijar los parámetros del controlador de acuerdo a los 
criterios deseados de comportamiento del sistema, igualmente permite apreciar la 
modificación del comportamiento del sistema cuando se agregan ceros o polos en 
la función de transferencia de lazo cerrado del sistema. 
 
Cuando el controlador tiene dos parámetros variantes como es el caso de los 
controladores PD, PI ó tiene tres parámetros variables cómo el control PID, 
generalmente se fija uno de los parámetros y se varía uno solo (ganancia)  para 
poder encontrar el comportamiento deseado, en caso de que no se consiga este 
comportamiento se varían los parámetros previamente fijados y se vuelve a 
analizar el comportamiento del sistema para observar si cumple con los criterios 
de diseño fijados. Más adelante se analizará el uso de la técnica para el 
controlador seleccionado en el proyecto. 
 
3.1.2 Técnicas de diseño en frecuencia 
 
Estas técnicas también se encuentran descritas por Ogata (1997)[22], y ellas 
permiten el diseño del controlador partiendo del análisis que se hace sobre el 
sistema en el dominio de la frecuencia, es decir, cuando se evalúa el sistema 
tomando como entrada una onda sinusoidal que varía su frecuencia, lo cual 
permite determinar algunos aspectos como la frecuencia y el pico de resonancia, 
así como el ancho de banda y los márgenes de fase y ganancia del sistema. 
 
Una de las técnicas que se usa en frecuencia es usando el diagrama de Bode, 
para este diseño se utiliza un primer ajuste de la ganancia del sistema en lazo 
abierto y se calculan gráfica o analíticamente los márgenes de ganancia y de fase 
del sistema sin controlador, es decir, se evalúa la estabilidad relativa del sistema y 
se utiliza el controlador para ajustar estos dos parámetros. Posteriormente se 
76 
 
realizan los ajustes necesarios para alcanzar el comportamiento deseado del 
sistema. 
 
La técnica de la frecuencia es una mirada indirecta al análisis en el tiempo, debido 
a que los parámetros de este análisis están relacionados con los criterios de 
comportamiento en el tiempo, es por esta razón que las técnicas más utilizadas 
son las del análisis en el tiempo, como es la técnica del lugar geométrico de las 
raíces. 
 
3.2 SINTONIZACIÓN DE CONTROLADORES 
 
La sintonización de controladores es la determinación de los parámetros del 
controlador que permitan obtener la salida deseada del sistema, este ajuste de 
parámetros se puede hacer utilizando técnicas como las anteriormente descritas 
cuando se tenga un modelo exacto del sistema o utilizando métodos 
experimentales cuando el modelo exacto del sistema no se puede obtener, 
generalmente los controladores se sintonizan en la puesta en marcha del sistema 
y se realiza “in situ”, también es necesaria una sintonización del sistema cuando 
se observa un cambio severo en el comportamiento del sistema, esto conlleva 
también al término autosintonizable, es decir, el controlador está en capacidad de 
recalcular los parámetros de funcionamiento en caso de ser necesario. 
 
Existen varios métodos de sintonización de acuerdo al sistema y los datos que se 
tienen del mismo, estos métodos pueden dividirse en dos: 
 
 Métodos en lazo cerrado: donde la información de las características de 
comportamiento y por consiguiente de sintonización se obtienen partiendo 
de una prueba en lazo cerrado con un control únicamente proporcional 
actuando sobre el sistema como se muestra en la figura 38. 
 
 Métodos en lazo abierto: Las características en este caso se obtiene del 
ensayo en lazo abierto de la planta (elemento final de control, proceso y 








Figura 38. Método de sintonización de lazo cerrado 
 
 
Figura 39. Método de sintonización en lazo abierto 
 
 
3.2.1 Método de Ziegler y Nichols  
 
Ziegler y Nichols (Ogata,1998)[22] desarrollaron dos métodos para la sintonización 
de controladores basándose en la respuesta del sistema ante entradas de tipo 
escalón en lazo abierto y lazo cerrado proporcionando un sobrepaso máximo del 
veinticinco por ciento (25%). Estos métodos están limitados a sistemas que no 
contienen integradores en su modelo. 
 
3.2.1.1 Método de lazo abierto 
 
En este método se utiliza una entrada escalón a la planta y se obtiene la respuesta 
del sistema, la cual debe ser una curva en forma de S como la que se muestra en 
la figura 40. 
 
En la curva se observan los parámetros importantes del comportamiento: 
T: constante de tiempo 
L: tiempo de retardo 
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Figura 40. Curva de comportamiento tipo S 
 
Fuente: OGATA K,(1998) [22] 
 





         (96) 
 
Con el sistema expresado de esta forma, se sintoniza el controlador de acuerdo a 
la tabla 11: 
 
Tabla 11. Sintonización de parámetros método de Ziegler-Nichols en lazo abierto 
CONTROLADOR 


































Fuente: OGATA K, (1998) [22] 
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3.2.1.2 Método de lazo cerrado 
 
En este segundo método, se utiliza un control puramente proporcional en serie con 
el sistema y se modifica la constante de proporcionalidad hasta obtener 
oscilaciones sostenidas, esto ocurre cuando el sistema llega a ser marginalmente 
estable, en la figura 41 se muestra el comportamiento del sistema cuando ocurren 
oscilaciones sostenidas y su periodo crítico. 
 
Figura 41. Oscilaciones sostenidas  
 
Fuente: OGATA K, (1998) [22] 
 
Este análisis genera una ganancia crítica y un periodo de oscilación crítica, con 
base en estos dos parámetros se sintonizan los coeficientes del controlador de 
acuerdo a la tabla 12. 
 
Tabla 12.Sintonización de parámetros método de Ziegler-Nichols de lazo cerrado 
CONTROLADOR 




KP Ti TD 





PID 0.6𝐾𝑐𝑟 0.5𝑃𝑐𝑟 0.125𝑃𝑐𝑟 






3.2.1.3 Método de Tyreus-Luyben  
 
Esté método parte de la misma prueba del método de lazo cerrado de Ziegler-
Nichols, (SHAHROKHI M, ZOMORRODI A, 2013)[34] cambiando la forma en que se 
calculan los parámetros del controlador y basado en una ganancia última y un 
periodo de oscilación último, para este método solo se utilizan controladores PI y 
PID, los parámetros del controlador se calculan de acuerdo a la tabla 13. 
 
Tabla 13. Sintonización de parámetros método de Tyreus-Luyben 
CONTROLADOR 
















Fuente: SHAHROKHI M, ZOMORRODI A, (2013) [34] 
 
3.2.1.4 Método CHR  
 
Este método presenta una modificación al método de Ziegler-Nichols en lazo 
abierto, Chien, Hrones and Reswich (SHAHROKHI M, ZOMORRODI A, 2013)  [34], 
proponen una respuesta con sobrepaso del 20% y otra sin sobrepaso, el método 
distingue la sintonización para la respuesta a las perturbaciones o sintonización 
para respuesta al cambio de la referencia, el sistema se convierte en uno de 
primer orden con retardo y los parámetros de control se ven las tablas 14 y 15. 
 
Tabla 14. Sintonización de parámetros método CHR 1 
RESPUESTA A PERTURBACIONES 
SOBREPASO 0% 20% 
CONTROLADOR 
 







































) 2𝐿 0.42𝐿 
Fuente: SHAHROKHI M, ZOMORRODI A, 2013 [34] 
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Tabla 15. Sintonización de parámetros método CHR 2 
RESPUESTA A CAMBIO DE REFERENCIA 
SOBREPASO 0% 20% 
CONTROLADOR 
 







































) 1.4𝑇 0.47𝐿 
Fuente: SHAHROKHI M, ZOMORRODI A, 2013 [34] 
 
3.2.1.5 Sintonización de controladores usando MATLAB 
 
La herramienta computacional de Matlab, presenta dos herramientas para la 
sintonización de parámetros, una de ellas llamada “SISOTOOL” y el simulador 
“Simulink” también cuenta con un bloque que permite realizar la sintonización del 
controlador. 
 
La primera herramienta de la parte de diseño de sistemas de control de Matlab, 
permite obtener los parámetros de sintonización del controlador para sistemas de 
una entrada y una salida, partiendo del conocimiento de la función de 
transferencia de la planta, la herramienta permite configurar distintas arquitecturas 
de control como se muestra en la figura 42. 
 
Con la arquitectura seleccionada y definida la función de transferencia de la 
planta, la aplicación permite realizar la sintonización del controlador gráficamente 
usando métodos de análisis en frecuencia ó usando el lugar geométrico de las 
raíces.  
 
La herramienta permite entonces definir los criterios de comportamiento deseados 
del sistema, así como el tipo de controlador, definiendo la ubicación de ceros, 




La herramienta también permite obtener una optimización del controlador 
sintonizado para mejorar el comportamiento del sistema de acuerdo a los 
requerimientos de diseño que se tengan. 
 
Figura 42. Configuración de arquitectura de control usando SISOTOOL 
 
Fuente: LAZAROS M (2012) [19] 
 
 
La otra herramienta de sintonización parte del simulador de Matlab, el cual cuenta 
con el bloque de control PID, que debe ser ubicado inicialmente en el lazo de 
control en la posición deseada. Luego de ser ubicado en el sistema de control el 
bloque permite realizar una configuración inicial con los parámetros del controlador 
y el tipo de control a utilizar. 
 
 
Luego del ajuste inicial el bloque permite realizar ajustes del controlador de forma 
gráfica, permitiendo obtener así la respuesta deseada del sistema.  
 
3.3 DISEÑO DEL CONTROLADOR DE POSICIÓN 
 
Para el diseño del controlador se siguieron las etapas descritas al principio de este 
capítulo, a continuación se expondrá cada una de ellas. 
 
3.3.1 Definición de los requerimientos del sistema 
  
Los requerimientos de funcionamiento del sistema fueron definidos de una forma 
sencilla, se plantearon dos especificaciones básicas que fueron: 
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 El cilindro debería alcanzar la posición seleccionada por el usuario en el 
menor tiempo posible y conservarla aunque se presentaran perturbaciones 
que afecten su comportamiento, es decir, el error en estado estacionario del 
sistema debe ser nulo, para una entrada de referencia que puede variar de 
acuerdo al usuario. 
 
 También, se decidió usar una presión de trabajo de 7 bar, tomando en 
cuenta las recomendaciones dadas para el cilindro utilizado y las presiones 
normales de los sistemas neumáticos que en general suelen manejar 
valores entre 5 y 10 bar, de igual forma se limitó la corriente de entrada a la 
válvula entre 11,3 mA y 13 mA, rango en él cual se presenta mayor 
linealidad en el funcionamiento de la misma. 
 
 
 Como se definió en el anteproyecto, el controlador utilizado fue el S7-1200 
y se utilizaron sus opciones de objetos tecnológicos, especialmente el 
bloque PID-compact, se tomó la decisión de usar este controlador digital 
por ser un sistema que se adecúa a cualquier condición de trabajo, con un 
lenguaje de programación realmente sencillo y cuyas funciones pre 
programadas son pertinentes con el desarrollo del proyecto.    
 
 
Se seleccionó igualmente este controlador digital, por su velocidad de 
proceso y su alta resolución. También se debe aclarar que a pesar de 
manejar entradas y salidas analógicas, toda su operación es digital, para 
esto, el sistema realiza la conversión de análogo a digital en 625 µs y  
utiliza una palabra de datos en un rango entre -27648 y 27648, es decir, el 
sistema posee también una alta sensibilidad, lo cual permite utilizarlo como 
un controlador analógico a pesar de no serlo.   
 
No se definieron requerimientos con respecto al funcionamiento en el tiempo en 
estado transitorio tales como tiempos de asentamiento, levantamiento, etc. Debido 
a que este tipo de requerimientos  se utilizan en sistemas de segundo orden pero 
este no es el caso del sistema que se identificó previamente. 
 
Igualmente no se definieron criterios en frecuencia, ya que como se dijo 
anteriormente estos criterios están indirectamente relacionados con los criterios de 




3.3.2 Ubicación del controlador con respecto a la planta 
 
La disposición del controlador con respecto a la planta se decidió hacerla en serie, 
es decir, controlador y planta se ubican en serie por la trayectoria de camino de 
directo del sistema de lazo cerrado. Ver figura 3. 
 
Esta disposición se selecciona por varias razones, como son: 
 
 Los sistemas en serie requieren menor cantidad de componentes que los 
controladores en paralelo o los reguladores en cascada. 
 
 Como los criterios de diseño son sencillos, igualmente se debía considerar 
una disposición sencilla que permita obtener este comportamiento deseado 
del sistema. 
 
 Las perturbaciones en el sistema no se tratarán de predecir antes de su 
ocurrencia por lo cual no es necesario sistemas en paralelo o en cascada, 
solo se desea que el sistema actúe ante ellas aunque lo haga luego de que 
ellas ocurren. 
 
 La documentación de los reguladores PID utilizados en el autómata S7-
1200 sugiere una disposición de este tipo.(SIEMENS, 2014) [30] 
 
3.3.3 Selección de la acción de control  
 
La acción de control depende del comportamiento deseado del sistema, es decir, 
para el caso del proyecto solo era necesario que el controlador permitiera obtener 
un error en estado estacionario nulo para una entrada escalón, se debe aclarar 
que el escalón puede cambiar su amplitud en cualquier instante dependiendo del 
usuario. 
 
Para la selección de la acción de control se tomó en cuenta el hecho de que los 
tiempos representativos de la respuesta transitoria se pueden calcular para 
sistemas de segundo orden o sistemas que pueden ser llevados a esta 
formulación y como el sistema que se identificó no puede convertirse en un 
sistema de segundo orden por la ubicación cercana de sus polos, se seleccionó un 
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controlador con acción integral y proporcional PI, el cual garantiza un error en 
estado estacionario nulo para una entrada tipo escalón. 
 
El controlador proporcional tiene una configuración como la mostrada en la figura 
43 y la función de transferencia tiene la forma de la ecuación 96. 
 
Figura 43. Controlador PI 
 










          (98) 
 
3.3.4 Sintonización del controlador 
 
La estimación de los parámetros del controlador PI seleccionado, se realizó 
utilizando el método de Ziegler-Nichols de lazo abierto de sintonización explicado 
anteriormente en el documento, usando el modelo identificado del sistema. La 
selección de este método se debió a que es un método práctico y el cuál ha sido 
comprobado en muchos trabajos de sintonización de controladores de forma 




No se realizó un diseño analítico del controlador debido a que los métodos 
utilizados para este tipo de diseño se han configurado para sistemas de orden 
inferior al sistema que se obtuvo (Kuo,B, 1995)[18] en el proceso de identificación  
del sistema. 
 
Para la selección del método se evalúo inicialmente el comportamiento del sistema 
en lazo abierto ante una entrada escalón unitario, el resultado de esta primera 
aproximación se muestra en la figura 44  junto con el código usado en Matlab para 
su obtención  
 
Como se puede observar, la curva del sistema no se asemeja a la curva mostrada 
en la figura 40, por esta razón se utilizó el método de lazo cerrado 
 
Figura 44. Comportamiento de la planta ante una entrada escalón unitario 
 
3.3.4.1 Método de Ziegler-Nichols de lazo cerrado 
 
El primer paso para la utilización del método es determinar si el sistema utilizando 
un  control  puramente  proporcional  puede  presentar  oscilaciones  sostenidas,  
es decir,  si  el  sistema  puede  ser  marginalmente  estable,  para  tal  fin  se  





Figura 45. Sistema de lazo cerrado utilizando un controlador proporcional 
 
 
No se utiliza el convertidor de señal de tensión a corriente como se mostraba en la 
figura 36, porque el controlador cumplirá también esta función. 
 
Para esta configuración del sistema la ecuación característica del sistema es: 
 
𝑠4 + 0.05148𝑠3 + 0.03418𝑠2 + (0.0009529 + 0.0004591𝐾)𝑠 + 4.182 × 10−5𝐾 = 0        (99) 
 
A esta ecuación característica se le aplicó el criterio de estabilidad de Routh-
Hurwitz (Ogata, 1998)[22] de tal forma que se pudiera determinar el valor de la 
variable K, que haga al sistema marginalmente estable, como se muestra a  en la 
figura 46. 
 
Figura 46. Arreglo de Routh-Hurwitz para analizar estabilidad 
    
𝒔𝟒 1 0.03418 (4.182 × 10−5𝐾) 
𝒔𝟑 0.05148 (0.0009529 + 0.0004591𝐾)  
𝒔𝟐 b0 b2  
𝒔𝟏 b1   
𝒔𝟎 c0   
  
Aplicando las reglas para la construcción del arreglo de Routh-Hurwitz se 
obtuvieron los siguientes coeficientes: 
𝑏0 = 1.58732 × 10
−2 − 8.7233 × 10−3𝐾          (100) 
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𝑏2 = 4.182 × 10




[−3.9516 × 10−6𝐾2 − 3.3601 × 10−6𝐾 + 1.5122 × 10−5]    (102) 
𝑐0 = 4.182 × 10
−6𝐾       (103) 
 
Para determinar el valor de la constante K crítica es necesario buscar la 
ocurrencia de estabilidad marginal, es decir, en el arreglo de Routh-Hurwitz los 
elementos de toda una fila deberían ser iguales a cero, en la tercera columna 
correspondiente a “s2” no se puede presentar, ya que para cualquier valor de la 
ganancia K positivo el segundo término (b2) será diferente a cero, igual sucede 
con la última fila. En la única fila donde se pueden hacer cero todos los términos 





[−3.9516 × 10−6𝐾2 − 3.3601 × 10−6𝐾 + 1.5122 × 10−6] = 0    (104) 
 
−3.9516 × 10−6𝐾2 − 3.3601 × 10−6𝐾 + 1.5122 × 10−6=0  (105) 
 
Resolviendo la ecuación anterior se encontró que los valores de K que satisfacen 
la expresión son: 
 
K=1.5191 ó K=−2.5191        (106) 
 
Cómo K debe ser positivo el valor de la ganancia crítica es Kcr = 1.5191, Conocido 
el valor crítico de la ganancia, se reemplazó en la ecuación característica para 
encontrar la frecuencia de la oscilación y el periodo de la misma. 
 
𝑠4 + 0.05148𝑠3 + 0.03418𝑠2 + 0.0016𝑠 + 0.000063529 = 0     (107) 
 




s≈0±0.1795j           (108) 
 
La frecuencia de oscilación del sistema es entonces: 
 
Wcr= 0.1795 s-1     (109) 
 








= 35.0038 𝑠           (110) 
 
Con estos parámetros se calcularon los parámetros iniciales del controlador de 
acuerdo a la tabla 12, así: 




𝑃𝑐𝑟 = 29.1698𝑠                     (112) 
 
Gc = Kp (1 +
1
Tis
) = 0.683595 (1 +
1
29.1698s
)      (113) 
 





)    (114) 
 
Con el controlador sintonizado con sus valores iniciales, se realiza una simulación 
para observar su comportamiento, cuyo resultado se observa en la figura 47, con 
el controlador y su sintonización inicial se alcanzó la estabilidad y el error en 
estado estacionario nulo que se buscaba, aunque el tiempo de asentamiento del 




Figura 47. Comportamiento del sistema controlado obtenido en la simulación 
 
 
Con los parámetros ya encontrados del controlador, se realizó una optimización de 
los mismos utilizando  Matlab. 
 
3.3.4.2 Optimización de los parámetros del controlador usando Matlab 
 
Para esta optimización se utiliza el simulador “Simulink” de Matlab y su bloque de 
control PID, inicialmente se debe construir el diagrama de bloques incluyendo el 
bloque dentro del lazo de control como se observa en la figura 48 
 
Figura 48. Diagrama de bloques usando el controlador PID 
 
 
Accediendo al bloque se puede decidir que tipo de acción de control ejecutar y los 
valores iniciales para la sintonización, en este caso, los calculados anteriormente, 
como se ve en la figura 49. 
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Figura 49. Configuración inicial del bloque en Simulink 
 
 
Seguidamente se procedió a la sintonización del controlador, haciendo clic en el 
boton “Tune”, lo cuál generó el cuadro de diálogo mostrado en la figura 50. 
 




En la figura 50 se observan las curvas de respuesta ante una entrada escalón del 
sistema con el controlador calculador anteriormente en color gris y la curva del 
controlador optimizado en color azul, igualmente presenta las opciones de mejorar 
la velocidad de respuesta y la respuesta transitoria del sistema. 
 






)    (115) 
 
En la figura 51 se muestra la comparación de la respuesta con el sistema 
calculado teóricamente (línea magenta) y el sistema optimizado (línea roja) de 
forma más clara. 
 
Figura 51. Comparación de la respuesta del sistema  
  
 
Con este controlador optimizado se realizó la sintonización final se realizón “in 




4 IMPLEMENTACIÓN Y SINTONIZACIÓN FINAL DEL SISTEMA 
 
En la etapa definitiva del proyecto, se implementó el sistema en el autómata 
programable S7-1200, y la programación del controlador se desarrolló usando el 
software Tottally Integrated Automation Portal (TIA Portal V.11). 
 
4.1 USO DEL BLOQUE PID COMPACT EN TIA PORTAL 
 
En el entorno de programación del TIA Portal se distinguen tres tipos de bloques 
lógicos que permiten el desarrollo de un proyecto (Siemens, 2014)[30], estos son: 
 
 Bloques de organización (OB): Son bloques que permiten ordenar el 
programa sirviendo de interfaz en el sistema operativo y el programa del 
usuario [fuente] 
 
 Función (FC): Son bloques lógicos que se usan para desarrollar subrutinas 
específicas dentro de un programa. 
 
 Bloques de función (FB): Son bloques que permiten desarrollar subrutinas a 
las cuales está asociado un bloque de datos que son transferidos desde 
otro bloque lógico. 
 
 
Dentro de los bloques de función se encuentra el bloque PID Compact, el cual 
presenta un regulador PID el cual puede configurarse dependiendo de la variable 
que se quiere regular y de los criterios de comportamiento deseado del sistema, e 
igualmente permite la opción de autosintonizarse. El bloque se puede observar en 
la figura 52. 
 
Este bloque debe configurarse como un “Interruptor de ciclo”, es decir, el bloque 
interrumpe la rutina principal para ejecutar su función cada determinado tiempo, es 
decir, cada cierto tiempo compara la salida del sistema físico (entrada del 
controlador) con el valor de referencia (Setpoint del controlador) y genera una 
señal de control hacía el sistema, en este caso se seleccionó un tiempo de 500 ms 





Figura 52. Bloque PID_Compact 
 
Fuente: SIEMENS (2014) [30] 
 
Este bloque de función actúa como un controlador en serie como se muestra en la 
figura 53. 
 
Figura 53. Lazo de regulación 
 
Fuente: Adaptación de SIEMENS (2014) [22] 
 
La figura 54 muestra el algoritmo del control PID, en la cual se encuentran una 
serie de swtich virtuales que permiten la selección de la configuración deseada 
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para el regulador PID, por medio de estos switch se activan o desactivan 
características del sistema como son la entrada analógica ó entrada del proceso, 
entrada manual ó no de los parámetros del controlador, salida periférica ó salida al 
proceso.  
 
Figura 54. Algoritmo PID 
 
Fuente: SIEMENS (2014) [30] 
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La conmutación de cualquiera de los switch virtuales que se presentan en el 
algoritmo del bloque PID, genera una comunicación entre distintos puntos de 
memoria del PLC, permitiendo así tener distintas funciones de comunicación a 
través del mismo bloque. 
4.1.1 Configuración inicial del bloque 
 
Inicialmente se debe crear un bloque de interrupción de ciclo, y sobre este bloque 
ubicar el objeto tecnológico PID_compact, para comenzar a configurar el mismo. 
 
Para configurar inicialmente el bloque de función del PID, se seleccionó una 
regulación general, es decir, no se especificó la variable que se deseaba controlar, 
igualmente se seleccionó una entrada periférica, es decir, la entrada se tomaba 
directamente del sensor. La salida se configuró como una salida al sistema, para 
de esta forma poderla escalar entre los valores seleccionados de corriente. Este 
primer ajuste se muestra en la figura 55. 
 
Figura 55. Ajustes iniciales del bloque PID 1 
 
 
Luego de esta selección inicial el paso siguiente fue el escalado de la señal de 
entrada, en este caso se realizó el escalado tomando en cuenta los puntos 
máximo y mínimo del recorrido del cilindro, es decir, se leyó a que valores de 
memoria correspondían el 0% del recorrido y el 100% del mismo, en este 
momento se presentó un problema con la medida, debido a que por la sensibilidad 
del potenciómetro y la alta resolución del PLC hacían que no fuera estable el valor 
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de entrada, se seleccionó entonces el valor promedio, la configuración se muestra 
en la figura 56. 
Figura 56. Configuración inicial bloque PID 2 
 
 
Como paso final para el ajuste inicial del bloque, se debían especificar los 
parámetros del controlador de forma manual y seleccionar el tipo de regulador a 
utilizar. Se utilizaron como parámetros iniciales los encontrados anteriormente 
luego de la sintonización, como se muestra en la figura 57. 
 
En la figura 58 se muestra el bloque luego de haber sido configurado con sus 
parámetros iniciales y sus entradas y salidas.  
 
4.2 ESTRUCTURA DE CONTROL 
 
Con el bloque PID configurado dentro del bloque de interrupción de ciclo se creó 
entonces la demás estructura de control, inicialmente se hizo necesario normalizar 
y escalar la posición como se muestra en la figura 59, para ser presentada en el 
sistema SCADA y para que funcione como entrada al regulador PID en caso de no 






Figura 57. Configuración inicial bloque PID 3 
 
 










Figura 59. Normalizado y escalado de la posición 
 
 
También se debió escalar y normalizar la salida del PID para que las corrientes de 
la válvula estuvieran en el rango de 11.3 a 13 mA, lo cual se observa en la figura 
60.  
 
Figura 60.Adecuación de la corriente de salida 
 
 
En la siguiente línea de control se normalizó y escaló la consigna para que pudiera 
ser reconocida por el regulador PID, tal como se observa en la figura 61. 
 
Igualmente para poder visualizar la salida de corriente hacía la válvula se debía 
tomar la salida de corriente para poder ser normalizad y escalada, de tal forma 
que se pudiera mostrar en el sistema SCADA, lo cual se observa en la figura 62. 
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Figura 62. Normalizado y escalado de la corriente para visualización 
 
 
Como una alternativa de seleccionar la consigna se pueden utilizar las entradas 
digitales del sistema, a cada una de las cuales se le asignó un valor aleatorio para 
la consigna como se observa en la figura 63. 
 
4.3 AUTOSINTONIZACIÓN DEL CONTROLADOR 
 
La etapa final en el desarrollo del proyecto fue la sintonización “in situ” del 
controlador, para realizarlo, se accede al botón de puesta en servicio del bloque 





Figura 63.Configuración de la consigna usando entradas analógicas 
 
 
En ella se puede seleccionar el tipo de optimización, es decir, si es la optimización 
inicial del sistema o una sintonización fina alrededor del punto de consigna, 
también se puede observar el progreso de la optimización y seleccionar entradas 
manuales, entonces conocido lo anterior se procedió a comenzar la optimización 
inicial, en este proceso el sistema genera una serie de pulsos que envía al sistema 
buscando que la consigna y la entrada del regulador sean iguales, este proceso 
fue lento debido a que los parámetros del regulador no se obtuvieron por un 
método matemático exacto, sino que fue sintonizado por métodos empíricos como 









Figura 64. Ventana de puesta en servicio bloque PID_compact 
 
 
Cuando el sistema estuvo cerca de la condición ideal, es decir, consigna y entrada 
muy cercanas, se comenzó un proceso de optimización fina como el mostrado en 
la figura 65. En ella se observa la línea azul que representa la consigna, la línea 
verde que representa la posición real del cilindro y la línea roja que muestra la 
entrada de corriente de la válvula. 
 
Luego de este proceso de sintonización se cargan los parámetros al controlador y 
como resultado se obtuvieron los parámetros del controlador mostrados en la 
figura 66, como se observa en ella, los parámetros difieren de los obtenidos 
analíticamente y con la optimización usando Matlab, esto, en razón a que el 







Figura 65. Sintonización fina del regulador 
 
 
Figura 66. Parámetros sintonizados del regulador 
 
 
Con los parámetros ya cargados en el regulador PID_compact, se probó su 
funcionamiento ante distintos valores de consignas como se muestra en la figura 
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67, igualmente se varió la presión de suministro y se generaron cambios forzados 
en la posición aplicando fuerza sobre el cilindro, ante lo cual el sistema mostraba 
cambios, pero luego de realizar el proceso de sintonización nuevamente se volvía 
a tener el funcionamiento deseado del sistema. 
 
Figura 67. Comportamiento del sistema ante distintas consignas 
 
En la figura 67, la línea azul representa el valor de la consigna deseada en 
porcentaje de la carrera del cilindro, la línea roja el valor de la corriente de entrada 
a la válvula y la línea verde la posición real del cilindro, la cual se ve como alcanza 
la consigna. 
 
4.4 SISTEMA SCADA 
 
Como punto final luego de tener un sistema de control desarrollado, se creó un 
sistema SCADA que permitiera monitorear el funcionamiento del cilindro, haciendo 
uso de la herramienta WinCC RT Advanced, el sistema SCADA se muestra en la 
siguiente figura. 
 
A partir de este sistema se puede monitorear gráfica y numéricamente la posición 
del cilindro, también permite ingresar el valor de la posición que se desea de la 
corriente, y permite acceder a la ventana de puesta en servicio del bloque 





























5 CONCLUSIONES  
 
Aunque el proyecto concluyó con un controlador totalmente funcional que cumplía 
con el criterio de diseño principal, debe generarse otro método para la 
identificación del sistema, permitiendo esto, que se obtenga un modelo más 
exacto del sistema en el que se tengan en cuenta otros factores importantes para 
su comportamiento y una sintonización previa más cercana a la real, en razón a 
que el modelo obtenido representa con gran exactitud solo una de las posibles 
situaciones de entradas al sistema.  
 
La sintonización inicial de los parámetros del controlador permitió obtener una 
salida de posición que cumplía con el criterio de hacer el error en estado 
estacionario nulo, pero generaba un tiempo exagerado para lograrlo por lo cual se 
hizo necesario una sintonización “in situ” para mejorar esta característica. El uso 
del autómata programable SIEMENS S7-1200 y en especial el bloque de función 
PID_compact, facilitaron la implementación del regulador PI, para controlar la 
posición del cilindro,  pero su sintonización cuando los parámetros del controlador 
se desconocen o la sintonización inicial difiere de la más óptima requiere 
demasiado tiempo, este tiempo puede verse disminuido acercando más el modelo 
teórico con la realidad del sistema a controlar. 
 
El uso de herramientas computacionales para el cálculo y la simulación de los 
sistemas, así como para la identificación de los parámetros, reduce 
considerablemente los tiempos requeridos para el desarrollo, igualmente 
disminuye los costos evitando construcciones innecesarias para evaluar 
comportamientos de un sistema en particular, pero no se puede limitar el diseño al 
uso de ellas como única herramienta, ya que las labores de diseño van más allá 
de los  cálculos al análisis de los resultados y el desarrollo de estrategias. 
 
En el proceso de validación de la sintonización analítica del controlador se pudo 
concluir que los parámetros calculados debían ser mejorados para obtener así una 
mejor respuesta del sistema, con el proceso de autosintonización del sistema se 
pudo observar también que el sistema respondía de manera acertada ante los 
cambios en los parámetros del sistema, como fueron distintas condiciones de 
carga y cambios de presión en el sistema, por lo cual se puede concluir que el 





El uso del sensor de posición utilizado generó dificultades para la sintonización del 
controlador “in situ” debido a que presentaba problemas de precisión y la buena 
resolución del autómata (12 bits) para las entradas analógicas, hacía que ante la 
misma posición del cilindro se obtuvieran distintos valores en el campo de 
memoria correspondiente a la entrada del mismo, estos problemas se trataron de 
solucionar realizando un escalado de los valores de entrada pero a pesar de ello 
se continuaron presentando diferencias en la posición del cilindro. 
 
El modelo matemático que se obtuvo del sistema de forma analítica a pesar de 
mostrar el comportamiento del sistema de una forma muy aproximada, se dificulta 
su utilización para la sintonización del controlador, debido a que contiene muchos 
parámetros que son variantes en el tiempo como caso especial el módulo de Bulk, 
el cual cambia con la temperatura, lo cual hace difícil la aproximación por este 
método. 
 
El proyecto permitirá en estudios posteriores contar con bases fuertes para 
desarrollar estrategias de control que permitan incorporar el cilindro neumático a 
procesos productivos en los cuales se haga necesario un control de posición 


















Dentro de la línea de investigación de control enfocado en la neumática 
proporcional, pueden realizarse trabajos posteriores que conlleven a una 
determinación más exacta del modelo matemático del sistema que permita realizar 
diseños de controladores con mayor precisión. 
 
Igualmente se puede realizar modificaciones al sistema de tal forma que se 
puedan generar perturbaciones al sistema de forma controlada y evaluar el 
comportamiento del sistema ante ellas más profundamente. 
 
Las condiciones de presión y carga sobre el sistema pueden variarse para evaluar 
su comportamiento y las posibles modificaciones al actual proyecto. 
 
Puede evaluarse el uso de sensores distintos al utilizado que permita mayor 
exactitud en la medida y disminuir la carga directa sobre el cilindro, como pueden 
ser sensores infrarrojos, ultrasónicos, etc. 
 
Como paso siguiente se puede buscar el uso del sistema utilizado en este 
proyecto dentro de aplicaciones tales como celdas de manufactura como parte de 
un sistema de almacén inteligente que permita obtener piezas ubicadas en 
distintos niveles, manipuladores neumáticos que tengan trayectorias sencillas y en 
aplicaciones robóticas. 
 
Es posible evaluarse el uso de las técnicas desarrolladas en el presente proyecto 
para otros cilindros neumáticos de distintos tamaños y prestaciones. 
 
Es pertinente el estudio de métodos que permitan la evaluación de los parámetros 
de funcionamiento de un cilindro neumático en forma empírica.  
 
En el desarrollo curricular de la Maestría en Sistemas Automáticos de Producción 
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Anexo 1 Adquisición de datos e identificación de sistemas usando Matlab y 
calibración de la tarjeta de adquisición de datos 
 
La obtención del modelo matemático requerido para implementar la acción de 
control usando identificación de parámetros debe partir de la adquisición de los 
datos experimentales del fenómeno físico que se desea modelar, para tal fin se 
debe disponer de cinco elementos básicos: 
 
 Sensor: Encargado de medir y convertir la variable de interés en una 
diferencia de potencial o una intensidad de corriente. 
  
 Acondicionador de señal: Convertir la señal del sensor en una señal que 
sea aceptada por la tarjeta de adquisición de datos. 
 
 Tarjeta de adquisición de datos: Convierte la señal analógica en digital y 
realiza la comunicación con el computador. 
 
 Computador: Encargado de procesar y proporcionar el sistema de 
almacenamiento de datos. 
 
 Software: Permite la comunicación entre el computador y la tarjeta. 
 
A1.1 Tarjeta de adquisición de datos 
 
La referencia de la tarjeta de adquisición de datos que se utilizó en el desarrollo 





Figura A1. Tarjeta de Adquisición de datos 
 
 




Cantidad:     8 
Resolución:     12 bits (diferencial), 11 (asimétrica) 
Rata máxima de muestreo: 10kS/s 
Rango de tensión:   
Diferencial:     ±20V, ±10V, ± 5V, ±4V, ±2.5V, ±2V, ±1.25V, ±1V 
Asimétrica:    ±10V 
Tensión de trabajo:   ±10V 
Impedancia de entrada:  144kΩ 
Precisión absoluta en escala completa:   
  Diferencial:  Rango máximo (±20V):   14.7mV 
    Rango mínimo (±1V):  1.53mV 





Cantidad:     2 
Resolución:     12 bits 
Velocidad máxima de actualización: 150Hz 
Rango de tensión:    0V a +5V 
Impedancia:     50Ω 
Capacidad de corriente:   5mA 
Estado de encendido:   0V 
Velocidad de subida:   1V/µs 
Corriente de corto circuito:  50mA 
Precisión absoluta: 
 Típica:    7mV 




Número de puertos:   12 
Compatibilidad:    TTL, LVTTL, CMOS 
Rango absoluto de tensión:  -0.5V a 5.8V con respecto a tierra 
Resistor Pull-up:    4.7kΩ a 5V 








Figura A2. Diagrama de pines de la tarjeta de adquisición 
 
A1.2 Proceso de calibración 
 
Todo proceso de calibración es un proceso de comparación en el cual se compara 
el valor medido por un elemento patrón con el valor medido por el instrumento a 
calibrar, en el caso de la tarjeta de adquisición de datos, el proceso consiste en 
comparar el comportamiento mostrado por los datos adquiridos por la tarjeta con 
el comportamiento real de un fenómeno ya conocido. 
 
Se construye entonces un circuito electrónico del cual se conoce su 
comportamiento y  el cual ha sido simulado para comprobarlo, luego se realiza la 
adquisición de los datos para comprobar que el comportamiento obtenido 
mediante simulación y el comportamiento mostrado por los datos adquiridos sean 
los mismos. 
 
A1.2.1 Circuito para la calibración 
 
Se utilizó en este caso un circuito con amplificadores operacionales funcionando 
como integrador, el cual se muestra en la figura siguiente, los amplificadores 










Para la simulación del circuito se utilizó el software Circuitlab, por ser un software 
libre, online y de fácil que de acuerdo a las pruebas realizadas genera resultados 
confiables. Igualmente conociendo el modelo matemático del sistema y usando la 
herramienta SIMULINK  de MATLAB, se realizó una segunda simulación para 
corroborar los resultados anteriores. 
 
Cuando se realizó la simulación el voltaje de suministro debió modificarse debido a 
que el simulador no tomaba en cuenta la diferencia entre la tensión de 
alimentación y la tensión de saturación (Tensión Swing), lo cual producía un 
comportamiento similar pero una mayor tensión de saturación. 
 










Figura A4.  Simulación del circuito usando Cicuitlab 
 
Figura A5. Simulación del circuito usando Matlab 
 
 
A1.4 Adquisición de los datos usando Matlab 
 
Como se mencionó anteriormente se necesita de un software para comunicar el 
computador con la tarjeta de adquisición de datos, en este caso se utilizó 
MATLAB, especialmente el “Toolbox” de adquisición de datos (Data Acquisition 
Toolbox™ ). 
 
La Toolbox de adquisición de datos es un conjunto de funciones y archivos 
desarrollados en MATLAB, que permite una comunicación efectiva entre el 
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computador y la tarjeta de adquisición de datos. La tabla muestra los componentes 
de la Toolbox y sus propósitos. 
 
Tabla A1.1 Componentes del toolbox de adquisición de Matlab 
COMPONENTE PROPÓSITO 
Archivos M 
Crear objetos, adquirir o extraer datos, 
configurar valores, evaluar la adquisición y los 
recursos. 
Motor de adquisición de 
datos 
Almacenar los objetos de dispositivo y sus 
valores, controlar el almacenamiento de datos  
y la sincronización de eventos 
Adaptadores de hardware 
Transmitir propiedades, datos y eventos entre 
el hardware y el motor de adquisición de datos 
Fuente: Mathworks (2008)[21] 
 
 









Este programa se utiliza debido a la versión de MATLAB de 64 bits con que se 
cuenta, este programa realiza:  
 
 Crear una sesión de adquisición de datos 
 
 Asignar un canal de la tarjeta y el tipo de entrada a manejar (Tensión o 
Corriente) 
 
 Designar un tiempo de duración, con este tipo orden se leen datos cada 
milésima de segundo durante el tiempo asignado. Es posible también 
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cambiar el tiempo de muestreo y el número de muestras. En este caso se 
utilizó la máxima resolución para tener una mayor precisión en la 
identificación. 
 
 Generar dos vectores donde se almacenan los datos de tensión y el tiempo. 
 
 Generar la gráfica de los datos tomados 
 
Los datos obtenidos mediante la adquisición de datos se observan en la siguiente 
figura 
 
Figura A5. Datos adquiridos desde Matlab 
 
 
Como se puede observar el comportamiento es similar al simulado, la diferencia 
de tiempo inicial es debido al tiempo de activación del Switch. Por lo tanto se 
puede considerar que la tarjeta de adquisición de datos utilizada está calibrada 
correctamente. 
 
A1.5 Identificación del sistema 
 
Haciendo uso del Toolbox de identificación de sistemas de MATLAB se realiza el 
proceso de identificación de los parámetros del sistema basado en los datos 
adquiridos experimentalmente 
 





















El toolbox de identificación es una plataforma que permite realizar el proceso de 
una forma intuitiva, el cual permite obtener modelos de formas distintas partiendo 
de datos que pueden ser series en el dominio del tiempo o de la frecuencia, de 
todas las formas de modelos que se pueden obtener, se presentan dos de ellas, 
los modelos de procesos y los modelos en función de transferencia.  
 
Los modelos de proceso, son representación en forma de función de transferencia 
que describe la dinámica de sistemas lineales en función de los siguientes 
parámetros: Ganancia estática, polos y ceros de la función, retardo del sistema y 
la posibilidad de un integrador. La identificación la realiza con datos en el dominio 
del tiempo. 
 
Los modelos de función de transferencia representan la relación entre la entrada y 
la salida del sistema en forma de polinomios en el numerador y denominador de la 
misma, estos modelos permiten trabajar con datos reales y complejos, así como 
datos en el dominio de la frecuencia o el tiempo. Otra ventaja que se tiene con 
este tipo de modelo es la posibilidad de encontrar modelos continuos o discretos. 
 
El método usado para encontrar los parámetros del modelo, puede seleccionarse 
entre Gauss-Newton, Gauss-Newton adaptativo, Levenberg-Marquardt, Busqueda 
de gradiente, o método de Newton de región de confianza. Por defecto el utiliza un 
método automático, es decir, dependiendo de la aproximación utiliza cada uno de 
ellos hasta disminuir el error. 
 
Una ventaja que se posee al utilizar el sistema de identificación, es que permite 
una validación automática del modelo, generando gráficas de comparación entre 
la respuesta del modelo identificado y los datos reales iniciales, o también permite 
obtener la gráfica de los intervalos de confianza para determinar qué tan cercano 
están el modelo identificado de los datos reales, la gráfica de residuos, el análisis 
en frecuencia y en el tiempo.  
 
Las etapas para el proceso de identificación son: 
 Filtrado de los datos, los datos de tiempo y tensión obtenidos en la etapa 
anterior del proceso, para trabajar solo con los datos correspondientes a la 
etapa posterior a la activación del switch y hasta el punto donde se logra la 




 Utilización del Toolbox, mediante el comando “ident” se abre la ventana 
inicial en la cual se realiza todo el proceso de identificación, figura A6. 
 
Figura A6. Sistema de identificación 
 
 
Importación de los datos, seleccionando la opción de datos en el dominio del 
tiempo en la ventana anterior se genera un segundo cuadro de dialogo, en el cual 
se indican la entrada y la salida del sistema que se va a identificar, el tiempo de 
muestreo y el tiempo inicial para la identificación. 
 
Estimación del modelo, seleccionando la opción de Process Models se crea un 
nuevo cuadro de dialogo en el cual se selecciona el tipo de sistema a identificar, 
número de polos, existencia de ceros, integradores o retardos, como el sistema se 
conoce que es un sistema de primer orden sin retardos, ni ceros o integradores se 















Figura A8. Selección del modelo a identificar 
 
Generar la función de transferencia, conociendo los parámetros del sistema la 








Usando la herramienta Simulink de MATLAB, se simula el comportamiento del 
sistema usando el modelo teórico y usando el modelo obtenido mediante el 
proceso de adquisición de datos e identificación del sistema. 
 
Figura A9. Simulación de comparación entre el modelo identificado y el modelo real 
 
 
Figura A10. Resultado de la simulación 
 
 
Como se observan, las dos gráficas tienen un comportamiento muy similar por lo 







Anexo 2 Tablas de la identificación del sistema 
A continuación se presenta una de las tablas que se obtuvieron durante el proceso 
de identificación  final del sistema  
 

























1,258 11,3 0,1 6,324 11,8 26,8 4,612 12,8 53,5 
1,298 11,3 0,2 6,335 11,8 26,9 4,581 12,8 53,6 
1,278 11,3 0,3 6,304 11,8 27 4,540 12,8 53,7 
1,329 11,3 0,4 6,335 11,8 27,1 4,551 12,8 53,8 
1,349 11,3 0,5 6,335 11,8 27,2 4,540 12,8 53,9 
1,390 11,3 0,6 6,314 11,8 27,3 4,520 12,8 54 
1,441 11,3 0,7 6,335 11,8 27,4 4,520 12,8 54,1 
1,451 11,3 0,8 6,345 11,8 27,5 4,510 12,8 54,2 
1,482 11,3 0,9 6,324 11,8 27,6 4,469 12,8 54,3 
1,543 11,3 1 6,375 11,8 27,7 4,438 12,8 54,4 
1,553 11,3 1,1 6,365 11,8 27,8 4,449 12,8 54,5 
1,604 11,3 1,2 6,365 11,8 27,9 4,449 12,8 54,6 
1,625 11,3 1,3 6,345 11,8 28 4,418 12,8 54,7 
1,655 11,3 1,4 6,416 11,8 28,1 4,377 12,8 54,8 
1,676 11,3 1,5 6,396 11,8 28,2 4,418 12,8 54,9 
1,686 11,3 1,6 6,386 11,8 28,3 4,387 12,8 55 
1,737 11,3 1,7 6,416 11,8 28,4 4,336 12,7 55,1 
1,778 11,3 1,8 6,406 11,8 28,5 4,408 12,7 55,2 
1,808 11,3 1,9 6,437 11,8 28,6 4,367 12,7 55,3 
1,839 11,3 2 6,447 11,8 28,7 4,336 12,7 55,4 
1,879 11,3 2,1 6,437 11,8 28,8 4,347 12,7 55,5 
1,920 11,3 2,2 6,477 11,8 28,9 4,347 12,7 55,6 
1,961 11,3 2,3 6,477 11,8 29 4,336 12,7 55,7 
1,971 11,3 2,4 6,467 11,8 29,1 4,336 12,7 55,8 
1,992 11,3 2,5 6,498 11,8 29,2 4,285 12,7 55,9 
2,043 11,3 2,6 6,498 11,8 29,3 4,296 12,7 56 
2,063 11,3 2,7 6,518 11,8 29,4 4,306 12,7 56,1 
2,104 11,3 2,8 6,508 11,8 29,5 4,255 12,7 56,2 
2,145 11,3 2,9 6,518 11,8 29,6 4,285 12,7 56,3 
2,165 11,3 3 6,539 11,8 29,7 4,275 12,7 56,4 
2,216 11,3 3,1 6,549 11,8 29,8 4,285 12,7 56,5 
2,236 11,3 3,2 6,559 11,8 29,9 4,245 12,7 56,6 
2,277 11,3 3,3 6,569 11,8 30 4,245 12,7 56,7 
2,287 11,3 3,4 6,579 11,9 30,1 4,234 12,7 56,8 
2,318 11,3 3,5 6,579 11,9 30,2 4,214 12,7 56,9 
2,348 11,3 3,6 6,590 11,9 30,3 4,204 12,7 57 
2,389 11,3 3,7 6,610 11,9 30,4 4,194 12,7 57,1 
2,430 11,3 3,8 6,610 11,9 30,5 4,163 12,7 57,2 
2,450 11,3 3,9 6,691 11,9 30,6 4,184 12,7 57,3 
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2,491 11,3 4 6,620 11,9 30,7 4,153 12,7 57,4 
2,522 11,3 4,1 6,610 11,9 30,8 4,153 12,7 57,5 
2,542 11,3 4,2 6,630 11,9 30,9 4,163 12,7 57,6 
2,593 11,3 4,3 6,630 11,9 31 4,153 12,7 57,7 
2,624 11,3 4,4 6,640 11,9 31,1 4,122 12,7 57,8 
2,675 11,3 4,5 6,600 11,9 31,2 4,092 12,7 57,9 
2,675 11,3 4,6 6,671 11,9 31,3 4,092 12,7 58 
2,726 11,3 4,7 6,681 11,9 31,4 4,122 12,7 58,1 
2,746 11,3 4,8 6,640 11,9 31,5 4,071 12,7 58,2 
2,777 11,3 4,9 6,681 11,9 31,6 4,061 12,7 58,3 
2,828 11,3 5 6,691 11,9 31,7 4,071 12,7 58,4 
2,838 11,4 5,1 6,671 11,9 31,8 4,071 12,7 58,5 
2,879 11,4 5,2 6,681 11,9 31,9 4,041 12,7 58,6 
2,879 11,4 5,3 6,691 11,9 32 4,031 12,7 58,7 
2,899 11,4 5,4 6,722 11,9 32,1 4,041 12,7 58,8 
2,930 11,4 5,5 6,722 11,9 32,2 4,051 12,7 58,9 
2,940 11,4 5,6 6,742 11,9 32,3 4,041 12,7 59 
2,960 11,4 5,7 6,742 11,9 32,4 3,990 12,7 59,1 
3,001 11,4 5,8 6,742 11,9 32,5 3,949 12,7 59,2 
3,011 11,4 5,9 6,773 11,9 32,6 3,969 12,7 59,3 
3,042 11,4 6 6,753 11,9 32,7 3,949 12,7 59,4 
3,072 11,4 6,1 6,763 11,9 32,8 3,939 12,7 59,5 
3,082 11,4 6,2 6,793 11,9 32,9 3,980 12,7 59,6 
3,123 11,4 6,3 6,773 11,9 33 3,929 12,7 59,7 
3,133 11,4 6,4 6,793 11,9 33,1 3,918 12,7 59,8 
3,144 11,4 6,5 6,824 11,9 33,2 3,908 12,7 59,9 
3,184 11,4 6,6 6,804 11,9 33,3 3,908 12,7 60 
3,195 11,4 6,7 6,804 11,9 33,4 3,929 12,6 60,1 
3,195 11,4 6,8 6,804 11,9 33,5 3,888 12,6 60,2 
3,235 11,4 6,9 6,814 11,9 33,6 3,857 12,6 60,3 
3,286 11,4 7 6,855 11,9 33,7 3,888 12,6 60,4 
3,276 11,4 7,1 6,824 11,9 33,8 3,847 12,6 60,5 
3,307 11,4 7,2 6,844 11,9 33,9 3,806 12,6 60,6 
3,327 11,4 7,3 6,834 11,9 34 3,827 12,6 60,7 
3,358 11,4 7,4 6,814 11,9 34,1 3,817 12,6 60,8 
3,368 11,4 7,5 6,865 11,9 34,2 3,796 12,6 60,9 
3,388 11,4 7,6 6,855 11,9 34,3 3,786 12,6 61 
3,409 11,4 7,7 6,865 11,9 34,4 3,776 12,6 61,1 
3,429 11,4 7,8 6,875 11,9 34,5 3,745 12,6 61,2 
3,470 11,4 7,9 6,875 11,9 34,6 3,725 12,6 61,3 
3,470 11,4 8 6,875 11,9 34,7 3,745 12,6 61,4 
3,511 11,4 8,1 6,916 11,9 34,8 3,725 12,6 61,5 
3,541 11,4 8,2 6,875 11,9 34,9 3,725 12,6 61,6 
3,592 11,4 8,3 6,926 11,9 35 3,694 12,6 61,7 
3,531 11,4 8,4 6,926 12,08 35,1 3,694 12,6 61,8 
3,633 11,4 8,5 6,926 12,08 35,2 3,674 12,6 61,9 
3,653 11,4 8,6 6,906 12,08 35,3 3,653 12,6 62 
3,664 11,4 8,7 6,946 12,08 35,4 3,684 12,6 62,1 
3,674 11,4 8,8 6,926 12,08 35,5 3,643 12,6 62,2 
3,694 11,4 8,9 6,906 12,08 35,6 3,623 12,6 62,3 
3,735 11,4 9 6,926 12,08 35,7 3,623 12,6 62,4 
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3,745 11,4 9,1 6,936 12,08 35,8 3,633 12,6 62,5 
3,766 11,4 9,2 6,926 12,08 35,9 3,602 12,6 62,6 
3,796 11,4 9,3 6,936 12,08 36 3,582 12,6 62,7 
3,817 11,4 9,4 6,946 12,08 36,1 3,602 12,6 62,8 
3,847 11,4 9,5 6,916 12,08 36,2 3,602 12,6 62,9 
3,867 11,4 9,6 6,957 12,08 36,3 3,602 12,6 63 
3,878 11,4 9,7 6,987 12,08 36,4 3,531 12,6 63,1 
3,918 11,4 9,8 6,957 12,08 36,5 3,562 12,6 63,2 
3,929 11,4 9,9 6,926 12,08 36,6 3,531 12,6 63,3 
3,959 11,4 10 6,936 12,08 36,7 3,541 12,6 63,4 
4,000 11,5 10,1 6,936 12,08 36,8 3,500 12,6 63,5 
4,020 11,5 10,2 6,957 12,08 36,9 3,500 12,6 63,6 
4,051 11,5 10,3 6,946 12,08 37 3,521 12,6 63,7 
4,061 11,5 10,4 6,946 12,08 37,1 3,500 12,6 63,8 
4,071 11,5 10,5 6,957 12,08 37,2 3,480 12,6 63,9 
4,122 11,5 10,6 6,957 12,08 37,3 3,470 12,6 64 
4,112 11,5 10,7 6,957 12,08 37,4 3,449 12,6 64,1 
4,173 11,5 10,8 6,957 12,08 37,5 3,439 12,6 64,2 
4,143 11,5 10,9 6,957 12,08 37,6 3,429 12,6 64,3 
4,173 11,5 11 6,946 12,08 37,7 3,419 12,6 64,4 
4,224 11,5 11,1 6,957 12,08 37,8 3,409 12,6 64,5 
4,204 11,5 11,2 6,946 12,08 37,9 3,388 12,6 64,6 
4,245 11,5 11,3 6,946 12,08 38 3,419 12,6 64,7 
4,214 11,5 11,4 6,946 12,08 38,1 3,388 12,6 64,8 
4,306 11,5 11,5 6,967 12,08 38,2 3,378 12,6 64,9 
4,316 11,5 11,6 6,967 12,08 38,3 3,348 12,6 65 
4,316 11,5 11,7 6,967 12,08 38,4 3,327 12,5 65,1 
4,326 11,5 11,8 6,946 12,08 38,5 3,358 12,5 65,2 
4,357 11,5 11,9 6,946 12,08 38,6 3,358 12,5 65,3 
4,377 11,5 12 6,967 12,08 38,7 3,307 12,5 65,4 
4,387 11,5 12,1 6,977 12,08 38,8 3,307 12,5 65,5 
4,418 11,5 12,2 6,977 12,08 38,9 3,276 12,5 65,6 
4,418 11,5 12,3 6,957 12,08 39 3,276 12,5 65,7 
4,469 11,5 12,4 6,977 12,08 39,1 3,297 12,5 65,8 
4,479 11,5 12,5 6,967 12,08 39,2 3,297 12,5 65,9 
4,500 11,5 12,6 6,957 12,08 39,3 3,266 12,5 66 
4,500 11,5 12,7 6,967 12,08 39,4 3,307 12,5 66,1 
4,520 11,5 12,8 6,977 12,08 39,5 3,297 12,5 66,2 
4,551 11,5 12,9 6,957 12,08 39,6 3,266 12,5 66,3 
4,551 11,5 13 7,007 12,08 39,7 3,266 12,5 66,4 
4,591 11,5 13,1 7,007 12,08 39,8 3,276 12,5 66,5 
4,622 11,5 13,2 6,967 12,08 39,9 3,276 12,5 66,6 
4,622 11,5 13,3 6,977 12,08 40 3,266 12,5 66,7 
4,642 11,5 13,4 6,967 13 40,1 3,286 12,5 66,8 
4,673 11,5 13,5 6,906 13 40,2 3,266 12,5 66,9 
4,714 11,5 13,6 6,977 13 40,3 3,246 12,5 67 
4,714 11,5 13,7 6,957 13 40,4 3,235 12,5 67,1 
4,734 11,5 13,8 6,957 13 40,5 3,256 12,5 67,2 
4,754 11,5 13,9 6,936 13 40,6 3,246 12,5 67,3 
4,765 11,5 14 6,977 13 40,7 3,256 12,5 67,4 
4,816 11,5 14,1 6,946 13 40,8 3,256 12,5 67,5 
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4,826 11,5 14,2 6,987 13 40,9 3,205 12,5 67,6 
4,836 11,5 14,3 6,946 13 41 3,195 12,5 67,7 
4,846 11,5 14,4 6,844 13 41,1 3,246 12,5 67,8 
4,897 11,5 14,5 6,834 13 41,2 3,256 12,5 67,9 
4,918 11,5 14,6 6,793 13 41,3 3,225 12,5 68 
4,928 11,5 14,7 6,814 13 41,4 3,215 12,5 68,1 
4,928 11,5 14,8 6,783 13 41,5 3,195 12,5 68,2 
4,969 11,5 14,9 6,763 13 41,6 3,195 12,5 68,3 
4,989 11,5 15 6,732 13 41,7 3,205 12,5 68,4 
4,979 11,6 15,1 6,702 13 41,8 3,215 12,5 68,5 
5,030 11,6 15,2 6,681 13 41,9 3,184 12,5 68,6 
5,050 11,6 15,3 6,661 13 42 3,174 12,5 68,7 
5,050 11,6 15,4 6,640 13 42,1 3,174 12,5 68,8 
5,030 11,6 15,5 6,630 13 42,2 3,154 12,5 68,9 
5,030 11,6 15,6 6,600 13 42,3 3,133 12,5 69 
5,091 11,6 15,7 6,549 13 42,4 3,144 12,5 69,1 
5,132 11,6 15,8 6,549 13 42,5 3,174 12,5 69,2 
5,152 11,6 15,9 6,539 13 42,6 3,113 12,5 69,3 
5,121 11,6 16 6,528 13 42,7 3,144 12,5 69,4 
5,142 11,6 16,1 6,498 13 42,8 3,123 12,5 69,5 
5,152 11,6 16,2 6,539 13 42,9 3,123 12,5 69,6 
5,213 11,6 16,3 6,467 13 43 3,133 12,5 69,7 
5,203 11,6 16,4 6,416 13 43,1 3,103 12,5 69,8 
5,193 11,6 16,5 6,396 13 43,2 3,133 12,5 69,9 
5,213 11,6 16,6 6,396 13 43,3 3,154 12,5 70 
5,254 11,6 16,7 6,365 13 43,4 3,113 12,4 70,1 
5,274 11,6 16,8 6,355 13 43,5 3,103 12,4 70,2 
5,264 11,6 16,9 6,335 13 43,6 3,103 12,4 70,3 
5,285 11,6 17 6,314 13 43,7 3,113 12,4 70,4 
5,315 11,6 17,1 6,253 13 43,8 3,123 12,4 70,5 
5,295 11,6 17,2 6,263 13 43,9 3,123 12,4 70,6 
5,325 11,6 17,3 6,212 13 44 3,113 12,4 70,7 
5,346 11,6 17,4 6,212 13 44,1 3,123 12,4 70,8 
5,336 11,6 17,5 6,182 13 44,2 3,113 12,4 70,9 
5,305 11,6 17,6 6,151 13 44,3 3,123 12,4 71 
5,376 11,6 17,7 6,131 13 44,4 3,113 12,4 71,1 
5,376 11,6 17,8 6,121 13 44,5 3,133 12,4 71,2 
5,468 11,6 17,9 6,090 13 44,6 3,113 12,4 71,3 
5,448 11,6 18 6,059 13 44,7 3,072 12,4 71,4 
5,488 11,6 18,1 6,049 13 44,8 3,072 12,4 71,5 
5,448 11,6 18,2 5,998 13 44,9 3,082 12,4 71,6 
5,478 11,6 18,3 5,957 13 45 3,093 12,4 71,7 
5,539 11,6 18,4 5,957 12,9 45,1 3,082 12,4 71,8 
5,509 11,6 18,5 5,937 12,9 45,2 3,082 12,4 71,9 
5,529 11,6 18,6 5,906 12,9 45,3 3,082 12,4 72 
5,519 11,6 18,7 5,886 12,9 45,4 3,113 12,4 72,1 
5,580 11,6 18,8 5,886 12,9 45,5 3,082 12,4 72,2 
5,580 11,6 18,9 5,866 12,9 45,6 3,062 12,4 72,3 
5,550 11,6 19 5,835 12,9 45,7 3,093 12,4 72,4 
5,601 11,6 19,1 5,825 12,9 45,8 3,082 12,4 72,5 
5,631 11,6 19,2 5,815 12,9 45,9 3,032 12,4 72,6 
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5,611 11,6 19,3 5,794 12,9 46 3,072 12,4 72,7 
5,652 11,6 19,4 5,754 12,9 46,1 3,082 12,4 72,8 
5,672 11,6 19,5 5,743 12,9 46,2 3,072 12,4 72,9 
5,652 11,6 19,6 5,723 12,9 46,3 3,062 12,4 73 
5,672 11,6 19,7 5,723 12,9 46,4 3,072 12,4 73,1 
5,713 11,6 19,8 5,662 12,9 46,5 3,093 12,4 73,2 
5,672 11,6 19,9 5,682 12,9 46,6 3,062 12,4 73,3 
5,733 11,6 20 5,662 12,9 46,7 3,082 12,4 73,4 
5,662 11,7 20,1 5,662 12,9 46,8 3,093 12,4 73,5 
5,723 11,7 20,2 5,621 12,9 46,9 3,062 12,4 73,6 
5,692 11,7 20,3 5,590 12,9 47 3,082 12,4 73,7 
5,743 11,7 20,4 5,570 12,9 47,1 3,042 12,4 73,8 
5,805 11,7 20,5 5,570 12,9 47,2 3,082 12,4 73,9 
5,815 11,7 20,6 5,539 12,9 47,3 3,093 12,4 74 
5,845 11,7 20,7 5,509 12,9 47,4 3,052 12,4 74,1 
5,805 11,7 20,8 5,478 12,9 47,5 3,021 12,4 74,2 
5,825 11,7 20,9 5,448 12,9 47,6 3,032 12,4 74,3 
5,866 11,7 21 5,468 12,9 47,7 3,052 12,4 74,4 
5,825 11,7 21,1 5,437 12,9 47,8 3,072 12,4 74,5 
5,815 11,7 21,2 5,397 12,9 47,9 3,062 12,4 74,6 
5,855 11,7 21,3 5,387 12,9 48 3,072 12,4 74,7 
5,866 11,7 21,4 5,346 12,9 48,1 3,062 12,4 74,8 
5,917 11,7 21,5 5,346 12,9 48,2 3,052 12,4 74,9 
5,876 11,7 21,6 5,325 12,9 48,3 3,052 12,4 75 
5,917 11,7 21,7 5,305 12,9 48,4 3,042 12,3 75,1 
5,896 11,7 21,8 5,264 12,9 48,5 3,001 12,3 75,2 
5,917 11,7 21,9 5,244 12,9 48,6 3,032 12,3 75,3 
5,947 11,7 22 5,213 12,9 48,7 3,011 12,3 75,4 
5,957 11,7 22,1 5,193 12,9 48,8 3,042 12,3 75,5 
5,957 11,7 22,2 5,203 12,9 48,9 3,042 12,3 75,6 
5,947 11,7 22,3 5,132 12,9 49 3,032 12,3 75,7 
5,968 11,7 22,4 5,213 12,9 49,1 3,011 12,3 75,8 
5,988 11,7 22,5 5,132 12,9 49,2 3,062 12,3 75,9 
5,968 11,7 22,6 5,142 12,9 49,3 3,021 12,3 76 
5,978 11,7 22,7 5,101 12,9 49,4 3,042 12,3 76,1 
5,957 11,7 22,8 5,091 12,9 49,5 3,042 12,3 76,2 
6,039 11,7 22,9 5,060 12,9 49,6 3,072 12,3 76,3 
6,039 11,7 23 5,070 12,9 49,7 3,032 12,3 76,4 
6,049 11,7 23,1 5,060 12,9 49,8 3,052 12,3 76,5 
6,029 11,7 23,2 5,020 12,9 49,9 3,062 12,3 76,6 
6,049 11,7 23,3 5,020 12,9 50 3,072 12,3 76,7 
6,070 11,7 23,4 4,999 12,8 50,1 3,042 12,3 76,8 
6,080 11,7 23,5 4,999 12,8 50,2 3,021 12,3 76,9 
6,100 11,7 23,6 5,030 12,8 50,3 3,032 12,3 77 
6,110 11,7 23,7 4,999 12,8 50,4 3,052 12,3 77,1 
6,090 11,7 23,8 4,958 12,8 50,5 3,062 12,3 77,2 
6,121 11,7 23,9 4,938 12,8 50,6 3,052 12,3 77,3 
6,131 11,7 24 4,948 12,8 50,7 3,032 12,3 77,4 
6,121 11,7 24,1 4,938 12,8 50,8 3,032 12,3 77,5 
6,131 11,7 24,2 4,907 12,8 50,9 3,042 12,3 77,6 
6,141 11,7 24,3 4,887 12,8 51 3,011 12,3 77,7 
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6,141 11,7 24,4 4,918 12,8 51,1 3,021 12,3 77,8 
6,141 11,7 24,5 4,867 12,8 51,2 3,021 12,3 77,9 
6,172 11,7 24,6 4,867 12,8 51,3 3,011 12,3 78 
6,161 11,7 24,7 4,907 12,8 51,4 3,001 12,3 78,1 
6,172 11,7 24,8 4,907 12,8 51,5 2,981 12,3 78,2 
6,192 11,7 24,9 4,816 12,8 51,6 2,981 12,3 78,3 
6,172 11,7 25 4,826 12,8 51,7 2,981 12,3 78,4 
6,202 11,8 25,1 4,805 12,8 51,8 2,960 12,3 78,5 
6,212 11,8 25,2 4,795 12,8 51,9 2,981 12,3 78,6 
6,202 11,8 25,3 4,795 12,8 52 2,970 12,3 78,7 
6,243 11,8 25,4 4,744 12,8 52,1 2,981 12,3 78,8 
6,233 11,8 25,5 4,734 12,8 52,2 2,950 12,3 78,9 
6,253 11,8 25,6 4,703 12,8 52,3 2,981 12,3 79 
6,284 11,8 25,7 4,703 12,8 52,4 2,950 12,3 79,1 
6,253 11,8 25,8 4,744 12,8 52,5 2,970 12,3 79,2 
6,233 11,8 25,9 4,693 12,8 52,6 2,960 12,3 79,3 
6,294 11,8 26 4,673 12,8 52,7 2,960 12,3 79,4 
6,304 11,8 26,1 4,693 12,8 52,8 2,970 12,3 79,5 
6,243 11,8 26,2 4,663 12,8 52,9 2,940 12,3 79,6 
6,294 11,8 26,3 4,622 12,8 53 2,991 12,3 79,7 
6,273 11,8 26,4 4,663 12,8 53,1 2,940 12,3 79,8 
6,314 11,8 26,5 4,642 12,8 53,2 2,950 12,3 79,9 
6,324 11,8 26,6 4,612 12,8 53,3 2,950 12,3 80 

















Anexo 3 Catálogo de instrumentos utilizados 
 

















































Anexo 4. Cálculo de parámetros del controlador con el modelo de segundo orden 
 
Como opción al controlador sintonizado mostrado en el capítulo 3, se sintonizó 
nuevamente usando un promedio de los modelos encontrados en la primera 
aproximación de la identificación (tabla 7), y se realizó utilizando solamente los 
modelos que se generaban durante la extensión del cilindro que fueron los 
modelos que trataban de ser más congruentes. Promediando término a término se 





           (A2) 
 
Con este modelo se utilizó el método de Ziegler-Nichols para determinar los 
parámetros del controlador. Inicialmente se probó con el modelo en lazo abierto 
para observar la curva de comportamiento, lo cual dio como resultado: 
 
Figura A11. Resultado de la simulación 
 
Como se observa en la figura se tiene una curva en “s” por lo cual se pudo utilizar 
el método en lazo abierto. 
 
Para este caso se debían buscar los parámetros T y L gráficamente, 
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Figura A12. Obtención de parámetros T y L 
 
Los parámetros son entonces: 
 
T = 205.57 s 
L = 5.43 s 
 
Usando la tabla 8, los parámetros del controlador son: 
 
Kp = 34.0732 
 










Anexo 5. Códigos de Matlab utilizados 
 
A continuación se presentan los códigos de Matlab que se utilizaron en el 
proyecto: 
 














fprintf('coef. de regresión=%5.3f\n\n',r2(2,1)); 
  
%Cálculo de los nuevos valores de v según la recta de ajuste: 
%Vc=polyval(p,x); 
  











% Obtención de los datos de entrada del sistema 
entrada=xlsread('datosimpares.xlsx','hoja1','B2:B401'); 
plot(entrada) 
%Obtención de los datos de salida del sistema 
salida=xlsread('datosimpares.xlsx','hoja1','A2:A401'); 
%Gráfica del sistema con entrada y salida 
hold on 
plot(salida) 





 Respuesta del sistema ante una entrada escalón y un controlador 
proporcional 
 
clc; clear all; 
  
%Definición de los polinomios del numerador y denominador de la planta  
n=[0.000453 4.182e-5]; 
d=[1 0.05193 0.03423 0.0009569 0.0001304]; 
  
%Creación de la función de transferencia de la planta 
G=tf(n,d); 
  









 Respuesta del sistema ante una entrada escalón y el controlador 
sintonizado 
 
clc; clear all; 
  
%Definición de los polinomios del numerador y denominador de la planta  
n=[0.000453 4.182e-5]; 
d=[1 0.05193 0.03423 0.0009569 0.0001304]; 
  
%Creación de la función de transferencia de la planta 
G=tf(n,d); 
  




%Creación de la función de transferencia del controlador 
C=tf(n1,d1); 
  




%Obtención de la gráfica de respuesta al escalón unitario 
  
step (G2) 
 
